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Általános rész 

I. Valamennyi foglalkozási ág és munkakör vonatkozásában egy oktatási óra 45 

perces 

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés szervezett előadások keretei között 

megtartandó oktatási óraszámok: 

alapképzés (felkészítő tanfolyam): 16 óra, 

alapképzés távoktatás formájában: 6 óra, 

ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 8 óra, 

ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra 

 

II. Minden foglalkozási ág, munkakör esetében oktatni kell a tűz jelzésére vonatkozó 

alábbi információkat: A tűz jelzésekor legalább az alábbi adatokat közölni kell a 

jelzésfogadó ügyelettel (112-es hívásfogadó központ, katasztrófavédelmi 

igazgatóság műveletirányítási ügyelet, tűzoltósági ügyelet): 

 a tűzeset, káreset helye, 

 a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet), 

 az esemény mérete, kiterjedése, 

 a bejelentő személy neve, telefonszáma 
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1.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról:  

1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), y), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. §, 21. 

§ (1), (5-6), 22. §, 43. §, 48. § (2).  

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 

a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre; 

b) Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy 

nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 

c) Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a 

tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. 

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a 

nemzetközi szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó. 

(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a 

külpolitikáért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes 

nyilatkozata az irányadó. 

(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire. 

2. § (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény 

hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban 

meghatározottak szerint kell teljesíteni. 

Értelmező rendelkezések 

4. § E törvény alkalmazásában 

a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az 

anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; 

b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási 

feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 

c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének 

megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a 

létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági 

előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység; 

h) tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás 

megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására 

alkalmazott berendezés, eszköz, tűzoltó készülék, oltóanyag, amely nem tartozik a j) pont 

szerinti építési termék fogalmába, valamint a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során 

használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz; 

i) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet) 

ia) tűzveszélyes gázok, 

ib) tűzveszélyes aeroszolok, 

ic) tűzveszélyes folyadékok, 

id) tűzveszélyes szilárd anyagok, 

ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 

if) piroforos folyadékok, 

ig) piroforos szilárd anyagok, 

ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok 

és keverékek, 

ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, 

ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy 

ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok 

veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, 

feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak; 

j)
18

 építési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék és 

amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető 

követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét; 

k) szabvány: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás 

céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező és amely a következő 

kategóriák valamelyikébe tartozik: nemzetközi szabvány, európai szabvány, harmonizált 

szabvány, nemzeti szabvány; 

l) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény: az építési termék, tűzoltó-technikai termék, tűz- 

vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, biztonságossági tulajdonságát, 

jellemzőjét megállapító műszaki előírás; 

m) teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 

amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, 

hitelesen igazolja; 

t) műszaki előírás: műszaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, 

jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki értékelés, nemzeti 

műszaki értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy műszaki irányelv; 

u) építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet): az építmény építési termékekből 

meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény 

létezik; 

y) megfelelőségi nyilatkozat: a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, 

valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 

2008/768/EK európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének tartalmán alapuló, a 

tűzoltó-technikai termékre, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülékre, gépre, berendezésre 

vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőség igazolására 

alkalmas irat; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.338427#foot18
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A tűzjelzés 

5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy 

a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek 

vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának 

(közös önkormányzati hivatalnak). 

(2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 

kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 

A tűzoltás 

6. § (1) A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – 

ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes 

részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. 

(2) Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást 

befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az 

állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati 

tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is 

bejelenteni. 

8. § (1) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért 

való felelősségre vonatkozó szabályai szerint köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki 

mentés vagy a tűzoltással, illetve műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során, azokkal 

közvetlen összefüggésben harmadik személynek okozott, más forrásból meg nem térülő kárért 

– az elmaradt vagyoni előny kivételével – a kártérítés megfizetésére. 

(2) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályai 

szerint köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a tűzoltással, illetve 

műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során – azokkal közvetlen összefüggésben – 

harmadik személynek okozott személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére. 

(3) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján 

közreműködő által a tűzoltás, a műszaki mentés során okozott kárt, illetve személyiségi 

jogsértést úgy kell tekinteni, mintha azt a tűzoltóság okozta volna. Mentesül a tűzoltóság a 

felelősség, illetve a sérelemdíjjal való helytállás alól, ha bizonyítja, hogy őt a közreműködő 

utasításokkal való ellátásában és felügyeletében felróhatóság nem terheli. 

(4) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján 

közreműködők a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével 

közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő káruk megtérítésére – az 

elmaradt vagyoni előny kivételével –, illetve a személyiségi joguk megsértése esetén 

követelhető sérelemdíj megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott 

kárért való felelősségre, valamint sérelemdíjra vonatkozó szabályai szerint tarthatnak igényt a 

tűzoltóság fenntartójától. 

(5) Nem kell megtéríteni annak a kárát, illetve nem tarthat igényt sérelemdíjra az, aki a tüzet 

szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. 

(6) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett 

költségek megtérítésére az, aki 

a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta; 
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b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést 

adott; 

c) gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett. 

II. Fejezet 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK
46

 

Tűzvédelmi hatósági feladatok 

11. § (1) A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben 

a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlását, 

b) a hatáskörébe utalt ügyekben ellenőrzi a kötelezettségek betartását, 

c) az előírások megsértése esetén korlátozza vagy megtiltja az üzemeltetés, a tevékenység 

folytatását, 

d) a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi 

bírságot szab ki, valamint 

e) a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és tűzeseti hatósági bizonyítványt 

ad ki. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság fizetésére a 

magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei 

kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők. 

 

Tűzmegelőzési feladatok
49 

13. § (1) Olyan építési termék hozható forgalomba – az egyedi, hagyományos, természetes, 

bontott vagy műemléki felhasználású építési termék kivételével –, amely rendelkezik az 

építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott, beépítéshez szükséges 

iratokkal. 

 (4) A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban 

meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok 

valamelyike szerint kell igazolni: 

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által 

elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata, 

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi 

méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló 

bejegyzése, 

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős 

műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési 

napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi 

teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, 

e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben 

meghatározott esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.338427#foot46
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.338427#foot49
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(5) Az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak 

megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes – az előbbiektől eltérő – államban az ott irányadó előírásoknak 

megfelelően előállított, (1)–(3) bekezdés szerinti termékekre az Európai Közösség 

létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez 

kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékűségét tűzvédelmi 

hatóság vizsgálhatja. 

 (8) Az (1)–(3) bekezdés szerinti termék forgalomba hozatalához, forgalmazásához, 

beépítéséhez kiadott iratot, uniós jogi aktusokban és magyar jogszabályokban meghatározott 

módon vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg az abban megállapított tulajdonságoknak, 

feltételeknek. 

13/A. § (1) A 13. § (1)–(3) bekezdésében felsorolt termékek tűzvédelmi, biztonságossági 

követelményeknek való megfelelősége tekintetében a tűzvédelemmel kapcsolatos 

piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár 

el. 

(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt 

13. § (1)–(3) bekezdése szerinti termék tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a biztonságot, 

megtiltja annak forgalomba hozatalát, forgalmazását, beépítését, felhasználását és 

piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 

(3) A 13. § (1)–(3) bekezdés szerinti, a forgalomba hozatalhoz, forgalmazáshoz, beépítéshez 

szükséges irattal nem rendelkező termék forgalomba hozatalát, forgalmazását, beépítését a 

piacfelügyeleti hatóság megtiltja és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 

(4)
  

(5) A végleges döntéssel kiszabott piacfelügyeleti bírság meg nem fizetése esetén a 

kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a 

felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

(6) A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek 

piacfelügyeletéről szóló törvény, jogszabályok, valamint műszaki előírások alapján 

gyakorolja. 

III. Fejezet 

A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI 

SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEINEK 

TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

A magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 

15. § (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell 

tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, 

berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési 

szabályokat. 

(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a 

jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi 

ellenőrzés lehetőségét. 
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16. § A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő 

balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos 

kötelezettségeiket. 

17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt 

álló személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és 

tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt. 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és 

magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és 

műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 

18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a 

technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban 

gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények 

megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének 

és elhárításának feltételeiről. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek 

a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – 

tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes 

állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok 

biztosításáról gondoskodni; 

b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – 

előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban 

közreműködni; 

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a 

műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; 

d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 

(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek 

biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 

18/A. § (1) A tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú 

létesítményekre külön jogszabályban meghatározottak szerint a hivatásos tűzoltóság Tűzoltási 

és Műszaki Mentési Tervet (a továbbiakban: TMMT) készít. 

(2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság 

írásos megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 

30 napon belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. 

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a 

műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a 

tűzoltóság részére. 

(4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. 

(5) A hivatásos tűzoltóság a részére átadott adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, 

azokat a csak Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek készítéséhez használhatja fel. 

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek 

tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha 
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a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót 

foglalkoztatnak, 

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, 

amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a 

munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi 

előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban 

foglaltakat megismerjék és betartsák. 

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, 

tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell 

gondoskodniuk, ha 

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az 

egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 

meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 

b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a 

szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 

m
2
-t, 

c) ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a 

munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy 

d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek, 

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található, 

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy 

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, 

oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt. 

19/A. § A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi 

előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök 

használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

tartalmazzák. 

20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 

megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal 

történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a 

kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. 

(2) Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek 

hiányában alkalmazása előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, 

ezek hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések 

megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre 

vonatkozó követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy 

elvégeztetni, és a vizsgálatok eredményét a tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre 

bocsátani. 

21. § (1) Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció 

része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási 
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rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel 

és műszaki leírásokkal. 

(5) A felelős műszaki vezető – annak hiányában a kivitelező – köteles a végleges építési 

engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi 

követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok 

megszüntetését a tervezőnél és a beruházónál kezdeményezni. 

(6) A felelős műszaki vezetőnek – annak hiányában a kivitelezőnek – az építőipari 

kivitelezési tevékenységek befejezését követően az (5) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről 

írásban kell nyilatkoznia. 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási 

intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, 

továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó 

tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző 

szerv köteles gondoskodni. 

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott 

foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást 

végző köteles megszervezni. 

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt 

vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a 

munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk 

megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, 

aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi 

szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. 

VI. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

43. § (1) Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint 

kötelezhetők. 

(2) A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi 

kötelezettségek megsértése esetén szabhat ki. 

(3) A végleges döntéssel kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott 

összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

(4) A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható. 

48. § (2) A 2013. július 1. előtt a tűzoltó-technikai termékként kezelt építési termékekre 

kiadott, 2013. július 1-jéig hatályukat nem vesztett tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok és 

forgalmazási engedélyek – az azokban meghatározott érvényességi időtől függetlenül – 2016. 

július l-jéig hatályosak. 
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1.2. 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról:  

1. § (1) c), f) fb), k), (2) i), (3) b), d), i), 2. §, 7-9. §, 1. sz. melléklet 

I. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A 

TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 

1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok 

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-

ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi 

kirendeltséget jelöli ki, amely 

c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési 

és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 

járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 

12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet 

ellenőrzi, 

f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de 

legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha 

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az 

engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek, 

k) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a 

tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a 

szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja, 

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely 

i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi 

szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok 

érvénytelenítéséről, 

 (3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely 

b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet, 

d) a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékűségéről, 

i) eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett 

tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi 

szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, 

és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről, 
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2. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok 

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – a területi szervet jelöli ki. 

(2) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az 

ügyekben, ahol a területi szerv első fokú tűzvédelmi hatóságként eljárt. 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként a 

másodfokú hatóságként kijelölt szervek járnak el. 

II. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott 

rögzített mértékben, továbbá a Kstv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot 

szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–9., 13–17., 19–20., 22–26., 31–32. és 38. 

sorában rögzített szabálytalanságok esetén – az 5. § szerinti eljárások kivételével – a 

tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi 

bírságot ki kell szabni. 

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes 

szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 41. sorában rögzített 

esetet kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha 

az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a 

szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezik. Az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság 

kiszabására. 

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar 

Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a 

továbbiakban: befizetés). 

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” 

szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 

felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság 

megszüntetésének kötelezettsége alól. 

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a 

központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell. 
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1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
73

 

  A B C 

1. Tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédelmi 

bírság 

legkisebb 

mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 

bírság 

legnagyobb 

mértéke 

(Ft) 

2. tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 000 1 000 000 

3. 
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a 

tűzoltóság beavatkozása is szükséges 
20 000 3 000 000 

4. 
tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt 

idéztek elő 
20 000 1 000 000 

5. 
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a 

kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 
20 000 800 000 

6. 

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba 

vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges 

átbocsátóképesség nem biztosított 

30 000 1 000 000 

7. 
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy 

a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 
30 000 1 200 000 

8. 

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba 

vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az 

nem szüntethető meg azonnal 

40 000 1 500 000 

9. 

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 

szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 

felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez 

szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése 

20 000 500 000 

10. 

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, 

falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a 

padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített 

építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

11. a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 

12. 

jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy 

füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének 

akadályoztatása 

30 000 200 000 

13. 
ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul 

nem biztosított 
30 000 1 000 000 

14. 
szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvíz kivétel, felhasználás 

akadályozása 
30 000 1 000 000 

15. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

16. 

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy 

hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások 

megszegése 

50 000 2 000 000 

17. 
tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 

kivételével) 
20 000 50 000 

18. 
tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 

kivételével) 
10 000 30 000 

19. 

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 

készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének 

akadályozása, ha a védett tér 
  

 
a) legfeljebb 100 m

2
 alapterületű: 50 000 400 000 

 
b) 101–500 m

2
 alapterületű: 100 000 1 000 000 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140121.349978#foot73


 
15 

 

 
c) 500 m

2
 feletti alapterületű: 200 000 2 000 000 

20. 
tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt 

állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya 
100 000 1 500 000 

21. 

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, 

készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett 

intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 

nap eltelt 

50 000 1 000 000 

22. 

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben 

tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a 

feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi 

bírságtétel alá 

30 000 1 000 000 

23. 
jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának 

elmulasztása 
30 000 1 000 000 

24. 
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga 

nélküli végzése, közvetlen irányítása 
50 000 500 000 

25. 
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, 

illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés 
50 000 500 000 

26. 
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő 

végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság) 
50 000 1 000 000 

27. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 

28. 

a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a 

vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az 

építményt 

b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott 

30 000 1 000 000 

29. 

ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben 

tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat 

megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a 

munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 000 

30. 

ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt 

soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről 

a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró 

határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő 

lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 000 

31. 

ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő 

szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy 

szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol 

ezt jogszabály előírja 

50 000 500 000 

32. 
ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot 

nem készítik, készíttetik el 
50 000 250 000 

33. 

ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt 

kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem 

tartalmazza 

50 000 200 000 

34. 

ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az 

építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési 

értékeket 

30 000 2 000 000 

35. a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya 50 000 1 000 000 

36. 

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban 

feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt 

megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 
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37. 
ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy 

egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 
50 000 200 000 

38. 

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének 

elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy 

önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000 

39. 
ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi 

előírásoknak megfelelően végezte 
50 000 1 000 000 

40. 

a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a 

tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen 

tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az 

nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

41. 
ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék 

forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 
200 000 3 000 000 

42. 
a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb 

előírások megszegése 
20 000 60 000 

43. 

a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, 

felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő 

előírások megszegése 

20 000 1 000 000 

44. 
a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási 

kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak 
40 000 200 000 

45. 

jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, 

ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének 

akadályozása 

50 000 1 000 000 

46. 
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői 

nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása 
30 000 100 000 

47. 
ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan 

nyilatkozatot tesz 
50 000 1 000 000 

48. irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 50 000 500 000 

49. 
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított 

égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 
20 000 400 000 

50. 
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki 

irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül  
50 000 1 000 000 

51. 

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a 

jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt 

műszaki megoldást alkalmazzák  

50 000 1 000 000 
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1.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról:  

I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §. II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 2., 3., 7., 9., 19- 

21., 24., 30., 43., 46-53., 60-71., 78-80., 86-88., 101., 126-127., 129., 136., 144., 149-151., 162., 170., 172., 178., 

180-181., 188-190., 199-200. pont. III. fejezet, Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. IV. fejezet, 

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §. VII. fejezet, Rendeltetéstől függő létesítési 

követelmények: 38. § (8). X. fejezet, Hő és füst elleni védelem: 88-98. §. XII. fejezet, Speciális építmények: 112. 

§, 115. § (2)-(5), 118. § (8)-(9), 119. § (1), 124. § (8). XVIII. fejezet, Használati szabályok: 190. § (6), 193. § (3), 

196. § (4), 197. §. XX. fejezet, Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248-252. §, 18. melléklet 16-21. sor.  

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani 

a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, 

b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, 

fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, 

c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, 

d) anyagok előállítása, használata, tárolása, 

e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, 

f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint 

g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység 

során. 

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó 

műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, 

kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. 

(3) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az 

olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban 

állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak 

megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, 

valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet 

nyújtanak. 
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II. FEJEZET 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

4. § (2) E rendelet alkalmazásában 

2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől 

függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a 

kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját 

kifejező besorolás, amely lehet 

a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló 

rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

kockázati egység alaprendeltetése, 

c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó 

rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

kockázati egység alaprendeltetése, 

e) vegyes alaprendeltetés:eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 

kockázati egység alaprendeltetése, 

3. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által 

meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli 

terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a 

nettó alapterület, 

7. átfolyási tényező (cv-tényező): a hő- és füstelvezető szerkezet és a légpótló szerkezet 

hatásfokát jellemző szám, a hatásos nyílásfelület és a geometriai nyílásfelület hányadosa, 

9. átrium alapterülete: az egybefüggő légtér legnagyobb alapterületű függőleges vetülete, 

19. biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával 

létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, 

tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, 

eszközök helyét jelöli, 

20. biztonsági tápellátás: a biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás, 

21. biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt 

ideig ellátó tápforrás, 

24. ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt 

idő megengedett maximuma, 

30. elhelyezési magasság: a biztonsági jelek és a menekülési útirányt jelző elemek számára 

szolgáló telepítési hely, amely lehet 

a) alacsony elhelyezési magasság:a padlószinten vagy a jelek, elemek alsó éle a padlószint 

felett legfeljebb 0,4 méter magasságban van, 

b) középmagas elhelyezési magasság: az alacsony és a magas elhelyezési magasság között, 

a padlósíktól mérve a jelek, elemek alsó éle 1,5–1,8 méter magasságban van, 

c) magas elhelyezési magasság: a jelek, elemek alsó éle a padló felett legalább 1,8 m, de 

legfeljebb 3 m magasságban van, 
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43. felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek 

összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, 

hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való 

meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása, 

46. füstcsappantyú: szellőzővezetékbe építhető, automatikusan működésbe hozható 

zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok továbbterjedését nyitott helyzetben előírt 

ideig biztosítja, zárt állapotban előírt ideig megakadályozza, 

47. füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz 

esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára 

való átterjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza, 

48. füstgyűjtő tér: a füstszakasz légterének felső, a füstszegény levegőréteg feletti része, 

amely oldalhatáraival meggátolja a füst szétterülését, valamint korlátozza annak lehűlését a 

felhajtóerő biztosítása céljából, 

49. füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy 

berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza, 

50. füstmentes lépcsőház: az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött 

füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a 

lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas 

marad, 

51. füstmentesítés: a védett helyiségbe a füst veszélyes mértékű bejutását meggátló 

megoldások összessége, 

52. füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst 

átterjedését a szomszédos füstszakaszba, 

53. füstszegény levegőréteg: a helyiség légterének alsó része, amelyben tűz esetén a tűzből 

felszálló füstoszlopon kívül veszélyes mértékű füst kismértékben van jelen, 

60. hosszirányú hő- és füstelvezetés: az alagút bejárata, kijárata felé történő füstterelés; az 

alagút egyik végén a füstelvezetés, másik végén a friss levegő utánpótlása történik, 

61. hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a természetes hő- és 

füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és 

kikapcsolása, a gépi füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tűzeseti és normál üzemi 

állapotba kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg, 

62. hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az 

elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége, 

63. hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba 

vezetését biztosító megoldások összessége, 

64. hő- és füstelvezetés tűzoltósági vezérlőtablója: a hő és füst elleni védelem valamennyi 

eszközének egy központi helyről való, a tűzoltóság általi távműködtetését biztosító 

kezelőfelület, 

65. hő- és füstelvezető berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst szabadba 

áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja, 

66. hő- és füstelvezető rendszer: hő- és füstelvezető, légpótló szerkezetek, berendezések és 

azok működtetését biztosító megoldások és rögzítéseik összefüggő rendszere, a beépített 

tűzjelző berendezés kivételével, 
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67. hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában 

lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba, 

68. jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a 

szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal 

rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a 

javítást, 

69. karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az 

érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, 

meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása, 

70. keresztirányú hő- és füstelvezetés: olyan tevékenység, melynek során külön erre a célra 

kialakított nyíláson keresztül történik a hő és füst elszívása, valamint a friss levegő 

bejuttatása; az elszívás az alagút keresztmetszetének a felső 1/3 részén, a befúvás az alsó 1/3 

részén történik, 

71. kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla, 

78. kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt 

része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos 

mértékben és módon veszik figyelembe, 

79. kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség 

súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás, 

80. kombinált hő- és füstelvezetés: a hosszirányú és keresztirányú hő- és füstelvezetés 

alkalmazásával kialakított rendszer, 

86. légpótlás: a hő- és füstelvezetéshez szükséges levegőpótló megoldások összessége, 

87. légpótló berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez 

szükséges légpótlás helyiségbe juttatását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja, 

88. légpótló szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a 

légpótláshoz szükséges levegő természetes úton történő beáramlását a füstelvezetéssel ellátott 

helyiségbe, 

101. menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat 

helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – 

annak irányát mutatja, 

126. számítás: egy vagy több állapotjelző vagy jellemző konkrét vagy közelítő értékének 

meghatározása matematikai, fizikai, kémiai törvényszerűségek alkalmazásával, 

127. számított belmagasság: a füstszakasz légtérfogatának és alapterületének hányadosa, 

méterben megadva, 

129. szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd állapotú szerves- vagy alacsony 

szervetlenanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki 

eljárással meghatározható, valamint a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd építőanyagok, 

136. tetőfedés: a tetőszerkezet külső térrel határos, csapadékzáró része, 

144. tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen 

veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal, 

149. tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt 

ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie, 
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150. tűzeseti főkapcsoló: a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy 

távműködtetésű kapcsoló, 

151. tűzeseti lekapcsolás: az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy 

helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a 

villamos tápellátásról, 

162. tűzgátló záróelem: aktív vagy reaktív elven működő tűzgátló lezárás, ami egy tűzgátló 

építményszerkezeten átvezetett gépészeti vezetéken belül a tűz átterjedését meghatározott 

ideig meggátolja, 

170. tűzoltósági beavatkozási központ: olyan helyiség, amelyből a tűzoltói beavatkozáshoz 

szükséges és azt elősegítő tűzvédelmi berendezések vezérelhetők, az épület-felügyeleti 

rendszereken keresztül a tűzvédelmi berendezések üzemállapota figyelemmel kísérhető, 

172. tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott 

része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki, 

178. tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó 

készülék elhelyezésének helyét jelzi, 

180. tűzvédelmi osztály: az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni 

viselkedésére jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti vizsgálat 

alapján állapítanak meg, 

181. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, 

188. üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés 

során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy 

szervezet, 

189. üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető 

által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás 

működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban 

történő dokumentálása, 

190. üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt 

személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 

199. vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége, 

200. zárt közlekedő helyiség: minden oldalról elsődleges építményszerkezettel határolt 

közlekedő helyiség. 
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III. FEJEZET 

VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK 

5. § (1) E rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi 

értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. 

(2) Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen 

a) a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása, 

b) a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása, 

c) a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és 

d) a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása. 

(3) A közösségi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen 

a) a lakáscélú ingatlanállomány védelme, 

b) a létfontosságú rendszerek egyes elemeinek védelme, 

c) a társadalom alapvető ellátását biztosító intézmények védelme, 

d) a kulturális örökség megóvása, védelme és 

e) a környezet – talaj, élővilág, levegő, víz – megóvása, védelme, a visszafordíthatatlan 

vagy az aránytalanul nagy ráfordítással megszüntethető károsodás elkerülése. 

(4) A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen 

a) a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása, 

b) a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme, 

c) az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása, 

d) a piacvesztés elkerülése és 

e) a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása. 

(5) Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem 

befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését. 

6. § (1) Az építési termékeket és az építményszerkezeteket a tervezés során úgy kell 

megválasztani, hogy 

a) a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a térelhatároló 

szerkezetek integritásukat és hőszigetelő képességüket – a várható tűzhatást figyelembe véve 

– e rendelet szerinti időtartamig őrizzék meg, 

b) a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén szerepüket e rendelet 

szerinti időtartamig töltsék be, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan 

reagáljanak, 

c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy 

irányítsák, valamint 

d) a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető legkisebb legyen. 

(2) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését 

a) a szomszédos építményekre, 

b) a menekülési útvonalakra, 
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c) a szomszédos tűzszakaszokra, 

d) a szomszédos önálló rendeltetési egységekre, 

e) a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre, 

f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és 

g) az átmeneti védett terekre. 

(3) Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell 

a) a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon időtartam alatt, 

ameddig a menekülési útvonalhoz vezető úton az életfeltételek biztosítottak, 

b) a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget, megvilágítását, 

akadályok feloldását, az átbocsátóképességet, 

c) a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen, 

d) a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a 

biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és 

e) a kockázattól függően 

ea) a megfelelő tartalmú, késedelem nélküli, a kiürítés szakaszaihoz igazított tájékoztatást a 

tűzről, 

eb) az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést, 

ec) a pánik kialakulásának valószínűségét csökkentő műszaki megoldásokat és 

ed) az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és 

alkalmas területet. 

(4) A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni védelemmel biztosítani 

kell 

a) a menekülő személyek védelmét, 

b) a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését, 

c) a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való megközelíthetőségét és 

d) a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az értéktárgyak védelmét. 

(5) A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell 

a) az építmény akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel, 

b) az építmény környezetében és az építményen belül a rendeltetésnek megfelelő oltóanyag-

ellátást, 

c) a veszélyforrások felismerésének lehetőségét, 

d) a tűzoltói beavatkozást segítő berendezéseket, eszközöket és azok tűzoltóság általi 

kezelhetőségét és 

e) a kockázattól függően 

ea) a tűzoltóság késedelem nélküli riasztását, a megfelelően részletes tájékoztatást a tűz 

helyszínéről és a beavatkozást befolyásoló körülményekről, 

eb) az építmény környezetében a tűzoltó gépjárművek, technikai eszközök működéséhez, 

működtetéséhez szükséges és igénybe vehető területet és 



 
24 

 

ec) a károkozás nélküli bejutást az építménybe. 

7. § (1) A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei: 

a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges 

pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni, 

b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, 

c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő, 

d) a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és 

e) a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét 

okozó esemény nem következik be. 

(2) A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, 

kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget 

előidéző hibák hatását. 

IV. FEJEZET 

TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

8. § A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati 

egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó 

kockázati osztálya alapján kell megállapítani. 

1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

9. § (1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik 

a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, 

tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri 

lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 

d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 

e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik 

a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 

b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 

c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi 

hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 

d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 

e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 

magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 

f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb 

és 

g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
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(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 

a) a nem éghető anyag, 

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 

c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

VII. FEJEZET 

RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

15. Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés 

38. § 

(8) A 200 m
2
-nél nagyobb alapterületű játszóház létesítése esetén a gyermekek 

foglalkoztatására szolgáló helyiséget hő és füst elleni védelemmel kell ellátni. Gravitációs 

füstelvezetés esetén a helyiség alapterületének 1%-át elérő hatásos nyílásfelületű hő- és 

füstelvezető, valamint légpótló felületet kell kialakítani. Gépi hő- és füstelvezetés esetén a 

szükséges elszívási és légpótlási teljesítmény 2 m
3
/s legyen a gravitációs füstelvezetéshez és 

légpótláshoz tartozó hatásos nyílásfelület minden m
2
-ére számítva. 

X. FEJEZET 

HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM 

49. Általános előírások 

88. § (1) Hő- és füstelvezetést kell létesíteni 

a) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben, 

b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, 

c) menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi előtér és a 

tűzgátló előtér kivételével, 

d) 100 m2-nél nagyobb alapterületű pinceszinti helyiségekben, 

e) fedett átriumokban, 

f) ott, ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, 

g) speciális építmény esetén a XII. fejezet alapján vagy 

h) ott, ahol a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó 

beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából a tűzvédelmi szakhatóság előírja. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező hő- és füstelvezetést létesíteni 

a) a legfeljebb 500 m2 alapterületű és legalább EI2 15 C minősítésű bejárati ajtóval 

rendelkező gépészeti helyiségben vagy helyiségcsoportban, 

b) a legfeljebb 500 m2 alapterületű, nem közösségi rendeltetésű helyiségben, amelyben 

jellemzően nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, 

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű helyiségben, ha a belmagasság felső harmadában az 

alapterület legalább 5%-ának megfelelő szabad nyílásméretű, üvegezett, padlószintről 

nyitható homlokzati nyílászáróval rendelkezik, 

d) a kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 

termék, tárgy éghető anyagú csomagolás és tárolóeszköz nélküli tárolására szolgáló, 

földszintes tárolóépületben, 
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e) az ömlesztett tárolású mezőgazdasági terménytároló helyiségben, 

f) az olyan – beépített tűzoltó berendezéssel nem védett – raktárhelyiségben, amelynek 

tetőfedése vagy a helyiséget felülről lezáró egyéb szerkezete a tűzzel szemben számottevő 

ellenállással nem rendelkezik, 

g) menekülési útvonalon lévő, legfeljebb 20 m2 alapterületű 

ga) szélfogó helyiségben, 

gb) biztonságos térbe nyíló kijárati ajtóval rendelkező közlekedőkben és 

h) a térfeltöltés elvén működő, teljes elárasztásos beépített tűzoltó berendezéssel védett 

helyiségben, a menekülési útvonal kivételével. 

(3) Füstmentesítést kell létesíteni 

a) a több pinceszintet kiszolgáló lépcsőházban, 

b) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés 

és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából előírja vagy 

c) ahol e rendelet a rendeltetés alapján vagy a kiürítés biztosítása céljából előírja. 

50. Működtetés, vezérlés 

89. § (1) A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell 

a) lépcsőház esetében 

aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala 

mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és 

ab) a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső 

vagy belső oldala mellett, 

b) egyéb esetben a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyen és módon. 

(2) A tűzvédelmi szakhatóság a kiürítés és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása 

céljából előírhatja 

a) a kézi nyitást vagy távnyitást követő visszazárás és újranyitás kiépítését és 

b) tűzoltósági vezérlőtabló kialakítását. 

(3) A hő és füst elleni védelem tűzoltósági vezérlőtablóján meg kell jeleníteni a vezérelt 

eszközök üzemállapotait: üzemkész, működik, hiba. 

(4) Több füstszakaszból álló helyiség esetén az egyes füstszakaszok hő- és 

füstelvezetésének kézi működtetését egy helyről kell biztosítani. 

(5) Beépített tűzjelző berendezéssel védett helyiség hő és füst elleni védelmének eszközeit a 

beépített tűzjelző berendezésnek vezérelnie kell. A vezérlés nem aktiválódhat kézi jelzésadó 

jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésadó jele nem szolgáltat egyértelmű, a hő és füst elleni 

védelem megfelelő működéséhez szükséges információt. 

(6) Beépített tűzoltó berendezéssel ellátott helyiségben a beépített tűzjelző berendezés általi 

vezérlést a tűzoltó berendezés hatékony működését nem korlátozó módon kell biztosítani. 

51. Hő- és füstelvezetés 

90. § (1) A hő- és füstelvezetés biztosítható 

a) természetes úton hő- és füstelvezető szerkezettel, 
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b) gépi úton hő- és füstelvezető berendezéssel vagy 

c) a természetes és a gépi megoldás kombinációjával. 

(2) Szellőzőberendezés hő- és füstelvezetés céljára abban az esetben alkalmazható, ha tűz 

esetén 

a) a hő- és füstelvezetésre előírt követelményeket maradéktalanul teljesíti vagy 

b) a hő- és füstelvezetésre előírt követelményeket a hőállóság kivételével teljesíti és a füst 

hőmérséklete és a térhőmérséklet számítással igazolt módon 50 °C fok alatt marad. 

(3) A hő- és füstelvezetés megfelelőségét számítással kell alátámasztani 

a) természetes füstelvezetés 15 métert meghaladó belmagasságú, lépcsőháznak nem 

minősülő térben való alkalmazása, 

b) természetes füstelvezetés és e rendelet által előírtnál nagyobb belépési sebességű gépi 

légpótlás együttes alkalmazása vagy 

c) természetes füstelvezetéshez tartozó természetes légpótlás e rendelet által előírtnál 

nagyobb belépési sebességű gépi légpótlással való kiegészítése 

esetén. 

(4) A természetes hő- és füstelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1. 

táblázat szerint vagy számítással kell megállapítani. 

(5) Gépi hő- és füstelvezetés esetén a szükséges elszívási teljesítmény 2 m3/s a természetes 

füstelvezetéshez tartozó hatásos nyílásfelület minden m2-ére számítva. 

(6) A hő- és füstelvezetés tervezése során figyelembe kell venni a túlnyomásos 

füstmentesítéssel ellátott terek és a füstelvezetéssel ellátott terek kapcsolatát, az egyidejű 

működés során kialakuló nyomásviszonyokat és biztosítani kell a nyílászárók kézi 

nyithatóságát a 98. § (8) bekezdésében foglaltak szerint. 

52. Hő- és füstelvezető szerkezet 

91. § (1) A hő- és füstelvezető szerkezet 

a) bevilágító felületének, kupolájának tűzvédelmi osztálya A1-D, 

b) megbízhatósági nyitási ciklusainak száma 

ba) közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 1000, 

bb) egyéb rendeltetésű füstszakasz esetén Re 300, 

bc) közösségi rendeltetésű füstszakaszban kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 1000, 

bd) kétfunkciójú szerkezet esetén Re 10 000 + 300, 

c) szélterelőinek vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású, 

d) külső szívóhatással szembeni ellenállása (statikus ellenállás, jelzése: WLmin) 1500 Pa, 

e) hővel szembeni ellenállása B = 300 °C és 

f) égvecsepegési kategóriája – a vízszinteshez képest 120°-nál nagyobb mértékben kinyíló 

szerkezet kivételével – d0. 

(2) A hő- és füstelvezető szerkezet nyitását biztosítani kell legfeljebb 250 Pa függőleges 

megoszló teher (hóteher, jelzése: SL) esetében is. 

(3) Az alacsony belső hőmérsékleten történő nyitást 
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a) általános rendeltetésű helyiségeknél T = 0 °C és 

b) hűtőházi technológiánál a nyitást legalább T = –15 °C 

hőmérsékleten kell biztosítani. 

(4) A hő- és füstelvezető szerkezet átfolyási tényezőjét vizsgálattal kell megállapítani. 

(5) Meglévő épület, épületrész füstelvezetésének létesítésénél, átalakításánál, felújításánál 

oldalfalba épített meglévő nyílászáró füstelvezető szerkezetként való alkalmazása esetén, 

vizsgálati eredmény hiányában alkalmazható a 9. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti 

átfolyási tényező, ha az alkalmazást az átalakítás mértékének, körének figyelembevételével a 

tűzvédelmi szakhatósággal egyeztették. 

53. Hő- és füstelvezető berendezés 

92. § (1) A füstelszívó ventilátor és a füstelvezető légcsatorna követelményét a 9. 

mellékletben foglalt 3. táblázat tartalmazza. 

(2) A füstelvezető légcsatornát és függesztő-tartószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy a tűz 

esetén fellépő hőtágulás felvételére alkalmas legyen. 

(3) A gépi füstelvezetés elszívó-teljesítményét úgy kell megállapítani, hogy az épület 

bármely tűzszakaszában, annak bármely szintjén valamennyi füstelvezetéssel érintett 

helyiségben egyidejűleg működhessen a gépi füstelvezetés. 

(4) Egymástól füstköténnyel elválasztott füstszakaszokból álló helyiség esetén a 

füstelvezető ventilátor elszívó-teljesítményét annak figyelembevételével kell megállapítani, 

hogy a két legnagyobb mértékű füstelvezetést igénylő füstszakasz füstelvezetése egyidejűleg 

biztosított legyen. 

(5) Az egyszakaszos füstcsappantyú követelménye 600 °C-os tűzhatás szerinti vizsgálattal 

legalább E600 30- -S 

 

(6) A hő- és füstelvezetést légcserével biztosító kialakításra a füstelvezetés és a légpótlás 

követelményeit alkalmazni kell. 

54. Füstszakaszok kialakítása 

93. § (1) A hő- és füstelvezetéssel érintett helyiségben füstszakaszokat kell létesíteni, ha 

a) közlekedő, folyosó esetén a (2) bekezdés szerinti, menekülésre számításba vett útvonal 

legnagyobb hosszúsága meghaladja a 40 métert vagy 

b) egyéb helyiség esetén annak alapterülete meghaladja az 1600 m2-t vagy hosszúsága a 80 

métert. 

(2) A menekülésre számításba vett útvonal a menekülés során a füstszakaszba lépés helyétől 

a füstszakaszból kilépés helyéig tart. 

(3) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű és 4 méternél nagyobb belmagasságú helyiség esetén a 

füstszakasz alapterületének mérete 

a) legfeljebb 2000 m2-re növelhető, ha a hő- és füstelvezető szerkezetek füstszakaszra előírt 

hatásos nyílásfelületét minden megkezdett 100 m2-ként 10%-os arányban növelik vagy 

b) számítással meghatározott mértékben növelhető, ha a számítás eredménye igazolja e 

rendelet által előírt füstszegény levegőréteg biztosítását. 

(4) A közlekedői, folyosói szomszédos füstszakaszokat 
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a) a menekülési útvonal határoló falára előírt tűzvédelmi osztálykövetelménnyel megegyező 

tűzvédelmi osztályú fallal és abba épített füstgátló ajtóval vagy 

b) tűz esetén a padlószintig leengedett, a menekülési irányt metsző elhelyezés esetén 

menekülést lehetővé tévő mobil füstköténnyel 

kell elválasztani egymástól. 

(5) A közlekedőnek nem minősülő helyiségben a szomszédos füstszakaszokat egymástól 

mobil vagy stabil füstköténnyel kell elválasztani. A füstkötényt helyettesítheti tömör 

építményszerkezet, ha annak tűzvédelmi osztálya B vagy kedvezőbb és tűzállósági 

teljesítménye legalább E15. 

(6) A füstgyűjtő térbe anyag-, terméktárolás akkor tervezhető, létesíthető, ha 

a) a füstgyűjtő tér maradék térfogata és a füstelvezetés teljesítménye számítással igazolt 

módon biztosítja a hő és a füst elvezetését és 

b) a füstgyűjtő tér hőmérséklete számítással igazolt módon nem emelkedik 150 oC fölé 

vagy a helyiség teljes területe ESFR sprinklerberendezéssel védett. 

94. § (1) A füstszakaszhatáron alkalmazott ajtó 

a) legalább Sa C minősítésű legyen 

aa) közlekedői füstszakasz esetén, 

ab) beépített vízzel oltó berendezéssel teljeskörűen védett tűzszakaszon belül, 

b) egyéb esetben Sm C minősítésű legyen. 

(2) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel 

figyelembevételével meg kell határoznia a füstgátló ajtóknak az önműködő csukódással 

kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását. 

(3) A füstkötény idő/hőmérséklet-követelménye Dx, ahol x megegyezik a füstszakaszt 

befogadó épület, önálló épületrészben a füstkötényt rögzítő tartószerkezetre előírt 

tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamával. 

55. Légpótlás 

95. § (1) A természetes légpótlás mértéke megegyezik a természetes füstelvezetés 9. 

mellékletben foglalt 1. táblázatban előírt mértékével. 

(2) A gépi légpótlás mértéke a gépi füstelvezetés előírt legkisebb mértékének 90–100%-a. 

(3) Egy légteret képező és több füstszakaszból álló helyiségben a légpótlást a legnagyobb 

mértékű füstelvezetésre kötelezett füstszakasz alapján, 

a) két füstszakasz esetén a másik füstszakasz füstelvezetésének 1/3-ával, 

b) három füstszakasz esetében a másik két füstszakasz füstelvezetésének 1/3-ával, 

c) négy vagy több füstszakasz esetében a második, harmadik és a negyedik legnagyobb 

mértékű füstelvezetésre kötelezett füstszakasz füstelvezetésének 1/3-ával 

megnövelve kell méretezni. 

(4) A légpótlást biztosító ventilátorra a füstelvezető ventilátor követelményei vonatkoznak, 

a hőállósági követelmény kivételével. A légpótlást biztosító légcsatorna-hálózatra a 9. 

mellékletben foglalt 3. táblázatban előírtakat kell betartani. 
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(5) Gépi légpótlás esetén a 91. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével a levegő 

belépési sebessége 

a) legfeljebb 3 m/s olyan helyiségben, ahol füstszegény levegőréteget kell biztosítani, 

b) legfeljebb 5 m/s egyéb esetben. 

(6) A légpótló szerkezet átfolyási tényezőjét vizsgálattal vagy a 9. mellékletben foglalt 4. 

táblázat szerint kell megállapítani. 

56. Beépítési hely 

96. § (1) A füst szabadba vezetésének helyét úgy kell megválasztani, hogy a kijutó füst 

a) ne veszélyeztesse 

aa) a menekülési útvonalakat, 

ab) a hő- és füstelvezetéshez szükséges légpótlást, 

ac) a füstmentesítés légellátását, 

ad) a tűzoltó beavatkozást, 

ae) a szomszédos épületekben, tűzszakaszban tartózkodókat és 

b) ne idézzen elő másodlagos gyújtási veszélyt. 

(2) A füstmentesítés és a légpótlás légbevezetésének helyét úgy kell megválasztani, hogy 

ezeken a helyeken keresztül a füst nem kerülhet vissza az épületbe vagy visszakerülése, 

visszaszívása elkerülhető legyen. 

(3) Természetes hő- és füstelvezető vagy légpótló szerkezet alkalmazása esetén az uralkodó 

szélirányt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél. 

(4) A hő- és füstelvezető szerkezetet a tető vagy a külső határoló fal füstkiáramlást elősegítő 

helyén, a padlósíktól mért felső harmadában kell beépíteni. 

(5) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség esetén a tetőn a szomszédos hő- és 

füstelvezető szerkezeteket egymástól legalább akkora távolságra kell beépíteni, mint kettőjük 

nagyobbik oldalméreteinek vagy átmérőinek összege. 

(6) Természetes füstelvezetés alkalmazásánál 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben 

– közösségi funkció esetén 200 m2-ként, egyéb esetben 300 m2-ként – legalább egy hő- és 

füstelvezető szerkezetet kell beépíteni. A hő- és füstelvezetőknek az egymástól vagy a tető 

szélétől és a falaktól mért távolsága legfeljebb 20 m lehet. 

(7) A hő- és füstelvezető tetőfelületen való elhelyezésénél figyelembe kell venni a 32. § (5) 

bekezdésében foglaltakat. 

(8) A légpótlást a helyiségbe 

a) 4 méternél nagyobb belmagasságú helyiség esetén a füstszegény levegőrétegben, 

b) átrium esetén annak alsó részén, 

c) lépcsőház esetén annak legalsó szintjén vagy a kijárati szinten, 

d) közlekedő, folyosó esetén a padlósíktól mért 2 méteres magasságon belül, 

e) egyéb esetben a belmagasság alsó harmadában elhelyezkedő helyen 

kell bejuttatni. 
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(9) Álmennyezettel kialakított helyiség gépi hő- és füstelvezetése abban az esetben 

biztosítható az álmennyezeti térből, ha 

a) az álmennyezet kialakítása, áttörtsége a füst áramlását nem befolyásolja kedvezőtlenül, 

b) az álmennyezeti elemek, az álmennyezet feletti térben lévő berendezések, tárgyak nem 

mozdulnak el helyükről a füstelvezetést veszélyeztető mértékben annak működésekor és 

c) az álmennyezeti térbe jutó égéstermék nem veszélyezteti a biztonsági berendezések 

működését és nem jelent gyújtási veszélyt. 

57. Füstmentesítés 

97. § (1) A lépcsőház füstmentesítését természetes átszellőzéssel vagy gépészet útján a 

lépcsőházba juttatott levegő túlnyomásával kell biztosítani. 

(2) A természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház légtere folyamatosan vagy tűz esetén 

automatikusan a lépcsőház talajszint feletti valamennyi szintjén 

a) a lépcsőházi alapterület legalább 20%-át elérő, de minimum 4 m2 összefüggő nyitott 

felülettel vagy 

b) az a) pont szerinti felülettel kialakított, nyitott füstmentes előtéren át 

kapcsolódik a külső szabad légtérhez. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti lépcsőház közlekedő felőli nyílásától mért 3 méteres 

távolságon belül nem a lépcsőházhoz tartozó homlokzati nyílászáró nem helyezhető el. 

(4) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház gépészetének 

a) valamennyi lépcsőházi nyílászáró csukott állapota esetén 50 Pa — 10% relatív 

túlnyomást, 

b) egy nyitott lépcsőházi ajtó esetén 10 Pa túlnyomást, 

c) a (6) bekezdésben meghatározott darabszámú lépcsőházi nyílászáró nyitott állapota 

esetén a nyitott nyílászárók keresztmetszetében legalább 1 m/s sebességű légáramlást 

kell biztosítania. 

(5) Előteres túlnyomásos füstmentes lépcsőház esetén a (4) bekezdés a) pontja szerinti 

relatív túlnyomás mértéke a lépcsőházban az előtérhez viszonyítva 50 Pa – 10%, az előtérben 

10–15 Pa. 

(6) A lépcsőház méretezése során a kijárati szinten és a lépcsőházba nyíló 4 szintenként 

további egy szinten a menekülésre szolgáló lépcsőházi és előtéri ajtók teljes 

keresztmetszetében nyitott állapotát kell feltételezni. Többszárnyú ajtó esetén a meneküléshez 

szükséges ajtószélességet kell számításba venni. 

(7) A lépcsőházi gépészet megengedett reakcióideje a (4) bekezdésben előírt jellemzők 

biztosítására a bekapcsolásnál, majd a működés során bekövetkező nyomásesés vagy 

nyomásemelkedés esetén legfeljebb 3 másodperc. 

(8) A túlnyomásos füstmentes lépcsőházhoz vagy előteréhez kapcsolódó menekülési 

útvonalon a túlnyomásos térből bejutó levegő automatikus elvezetését meg kell oldani. 

58. Füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók 

98. § (1) A füstmentes lépcsőházban kizárólag kézi vagy automatikus tűzeseti vezérléssel 

ellátott felvonót lehet elhelyezni. 
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(2) A füstmentes lépcsőházhoz és előteréhez csatlakozhat az (1) bekezdés szerinti felvonó 

aknája, ha más helyiségbe nem nyílik aknaajtó. 

(3) A természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház legfeljebb egy pinceszintet szolgálhat ki. 

(4) Több pinceszintet kiszolgáló lépcsőház és a pinceszinti helyiségek között túlnyomásos 

füstmentes előteret kell kialakítani, amelyben tűz esetén 20–25 Pa túlnyomást kell biztosítani. 

(5) A füstmentes lépcsőházba és a füstmentes előtérbe a 9. mellékletben foglalt 5. táblázat 

szerinti helyiségek nyílhatnak, az ott meghatározott nyílászárókkal. 

(6) Meglévő, nem lakórendeltetésű épület vagy épületrész meglévő lépcsőházának 

túlnyomásos füstmentessé alakítása során a lépcsőházba nyíló, meglévő helyiségek nyílhatnak 

a füstmentes lépcsőházba, ha 

a) a nyílászáró Sm-C és legalább EI2 60-C tűzállósági teljesítményű és 

b) az érintett tűzszakasz teljes területét beépített oltóberendezés védi. 

(7) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház és a túlnyomásos füstmentes előtér ajtónak nem 

minősülő nyílászáróját úgy kell kialakítani, hogy az 

a) tűz esetén automatikusan csukódjon vagy 

b) állandóan zárt állapotú legyen és csak segédeszközzel legyen nyitható. 

(8) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház és a túlnyomásos füstmentes előtér menekülésre 

szolgáló nyílászáróinak használatát a kialakuló túlnyomás nem akadályozhatja, a nyitáshoz 

szükséges erőkifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t. 
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XII. FEJEZET 

SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME 

112. § (1) Az AK osztályú alagutaknál természetes szellőzésű hő- és füstelvezetés is 

alkalmazható. 

(2) A KK és MK osztályú alagutaknál, legfeljebb 3000 m-ig hosszirányú vagy kombinált 

hő- és füstelvezetés csak akkor megengedett, ha veszélyhelyzet esetén a forgalom- és 

menekülésirányítás megoldott, valamint az MK osztályú alagútnál 300 méterre csökkentették 

a vészkijáratok közötti távolságot. 

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek, az alagutakban keresztirányú 

hő- és füstelvezető rendszert kell alkalmazni. 

(4) A hő- és füstelvezető rendszer üzemképességét legalább 120 percig kell biztosítani az 

MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje szerinti vizsgálattal. 

(5) A hő- és füstelvezető rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a benntartózkodók 

biztonságos menekülését, mentését. 

(6) Természetes szellőzésű hő- és füstelvezetés alkalmazása esetén az alagút szabad 

keresztmetszete nem lehet kevesebb az alagút alapterületének 1%-ánál. 

(7) Gépi hő- és füstelvezetés alkalmazása esetén a hő- és füstelvezető rendszernek 

alkalmasnak kell lennie a 300 MW felszabaduló hőteljesítmény elvezetésére. 

(8) A hő- és füstelvezető rendszer automatikus és kézi indítását biztosítani kell. A kézi 

indítást a tűzoltósági beavatkozási központból, valamint az alagút végeinél kell biztosítani. 

66. Gyalogos aluljárók 

115. § (2) Az AK osztályba és a 40 méternél nem hosszabb, KK osztályba tartozó 

aluljáróban a hő- és füstelvezetés céljára elegendő a le- és a feljáratok állandóan biztosított 

szabad nyílás-keresztmetszete. 

(3) Az aluljáróban lévő 50 m2-nél nagyobb összesített alapterületű üzletekben a hő és füst 

elvezetését közvetlenül a szabadba kell biztosítani. 

(4) Ha a KK osztályba tartozó aluljáró tömegtartózkodásra szolgáló épület, felszín alatti 

vasútvonal menekülésre tervezett útvonala is egyben, akkor az aluljáró hő- és 

füstelvezetéséről is gondoskodni kell. 

(5) Az 50 m2-nél nagyobb összesített alapterületű helyiségek, valamint a KK osztályú 

aluljárók hő- és füstelvezetőinek hatásos nyílásfelülete az alapterület legalább 1%-a. A 

légutánpótlás hatásos nyílásfelülete azonos vagy nagyobb a hő- és füstelvezetők hatásos 

nyílásfelületével. A hő- és füstelvezető kiváltható gépi elszívással, a légutánpótló 

nyílásfelületek kiválthatóak befúvással úgy, hogy a hatásos nyílásfelület minden 

négyzetmétere helyett a hő- és füstelvezető és légpótló berendezésnek 2 m3/s légszállítási 

teljesítményt kell biztosítania. 

67. Felszín alatti vasútvonal 

118. § 

(8) Az állomások hő- és füstelvezető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a peron, 

utasforgalmi terület legalább 30 percig a menekülést nem gátló módon füstszegény maradjon. 

(9) A hő- és füstelvezető berendezésben alkalmazott ventilátoroknak, a meghajtó villamos 

motoroknak legalább 400 °C-os füstgázhőmérsékletet figyelembe véve legalább 60 percig kell 
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üzemképesnek lenniük. A hő- és füstelvezető rendszer elvezető légcsatorna-hálózata legalább 

A1 EI 60 

osztályú és tűzállósági teljesítményű legyen, az MSZ EN 1363-1 szabvány tűzgörbéje szerinti 

vizsgálattal. 

119. § (1) A hő- és füstelvezető rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a szerelvény 

hőfelszabadulási sebességét. 

68. Kilátó 

124. § 

(8) Épületen belüli lépcsőtérnek a hő- és füstelvezetéséről – a NAK osztályba tartozó épület 

kivételével – gondoskodni kell. A kialakítás módját a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni. 

XVIII. FEJEZET 

HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

94. Tárolás szabályai 

190. § (6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén 

a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között 

legalább 1 méter távolságot kell biztosítani, 

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó 

síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy 

számítással igazolható az eltérő tárolás, 

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani. 

96. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

193. § (3) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a 

közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó 

szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a 

tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét 

állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

98. Szellőztetés 

196. § (4) A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha 

a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, 

lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni. 

99. Hő- és füstelvezetés 

197. § (1) A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító 

nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat 

eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a 

nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni. 

(2) Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, 

légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem 

eszközeinek mozgását, működését. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, 

füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – 

idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak 

nyelvismerete indokolja. 
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XX. FEJEZET 

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

126. Általános előírások 

248. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 

időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban 

meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 

tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 

aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 

hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 

jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 

gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 

működésre. 

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el 

kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 

(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a 

javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó 

előírásait. 

249. § (1) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 

a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett 

műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat, 

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt 

írásban dokumentálja és 

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 

megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi. 

(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 

b) sértetlen állapotáról, 

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról és 

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti 

körülmények jelenlétéről 

való szemrevételezéses meggyőződést. 
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(3) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus 

ellenőrző rendszer 

a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 

b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában 

dokumentálja. 

250. § (1) A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 

szükségességét, 

b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és 

összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a 

működőképességről és a hatékonyságról, 

c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését 

követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi. 

(2) A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos 

felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás 

működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A 

rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt 

annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld. 

(3) A jogosult személy a karbantartás során 

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, 

dokumentálását, szükségességét, 

b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 

c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az 

ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és 

e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának 

sűrítésére. 

251. § (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 

rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn 

belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az 

üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 

állapítja meg. 

(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 

a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 

b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 

252. § (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi 

szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 

a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
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b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 

c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy 

d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

(2) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 

megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet 

kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével. 

(3) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 

végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 

írásbeli meghatalmazással. 
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18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez 

  A B C D 

1 

érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

2 ciklusidő dokumentálás szükségessége 

és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége 

és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége 

és módja 

16 

hő és füst elleni védelem 

megoldásai 

füstelvezető, légpótló 

szerkezet 
3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

17 füstelszívó, légpótló 

ventilátor 
3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

18 füstmentesítő ventilátor 3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

19 füstcsappantyú, zsalu 3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

20 füstgátló nyílászáró 3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

21 mobil füstkötény 3 hónap  

(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 

hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 
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1.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a 

tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól:  

1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)(6), 9. §, 11. § (6).  

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti 

tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) 

rendelkező személy végezhet. 

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–

13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

3. § (5) A szakvizsgabizottság elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, 

valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a 

szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás 

tőle nem várható el. A szakvizsgabizottság tagja nem lehet a szakvizsgabizottság elnökének 

közeli hozzátartozója, alkalmazottja vagy beosztottja. 

(6) A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának, elnökének, vagy a szakvizsgázónak a 

szakvizsga előtti nyolc napig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek. Az oktatásszervező 

módosított összetételű szakvizsgabizottság felkérésével köteles az összeférhetetlenségi okot 

megszüntetni. 

6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott 

felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és 

a) az 1. melléklet 5. vagy 7–9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) 

esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy 

érettségivel, 

b) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) 

pontban foglaltakon túlmenően 

ba) legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati 

idővel, 

bb) legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy 

bc) legalább két év a tűzoltó készülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos 

hivatali beosztásban eltöltött gyakorlattal, 

c) az 1. melléklet 10–11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében 

műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési 

tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy 

tűzvédelmi hatósági területen a foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal, 

d) az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág 

(munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki vagy 

építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel vagy 

érettségivel 

e) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében 

legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos 

felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel 

rendelkezik. 
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7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág 

(munkakör) esetében gyakorlati részből áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, 

különös tekintettel a működési nyomás és a nyomásmérő műszer akadálytalan működésének 

ellenőrzésére. 

(2) Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ 

szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes 

választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező 

szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti 

arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül. 

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, 

ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes. 

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező – a felkészítő tanfolyam vagy 

továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga 

megismétlését. 

(5) A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga 

törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével, a 6. §-ban 

meghatározott követelmények igazolásának kötelezettsége nélkül. Amennyiben a szakvizsga-

bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni. 

(6) A szakvizsgára bocsáthatóság szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozó feltételeit az 

oktatásszervező a szakvizsgára felkészítő képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során 

ellenőrzi. 

8. § (3) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, 

valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet. 

(5) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök 

esetében a tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell az általa tervezett, kivitelezett, 

karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a 

használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő 

alkalmazástechnikai leírással. 

(6) Az 1. melléklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében 

a kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek rendelkeznie kell a 

gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz 

meghatározott eszközökkel, anyagokkal. 

9. § (4) Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra 

kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli 

elvégzése. 

(5) Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a 

szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a 

felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, 

annál az oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő 

bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő 

képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek 

minősülő bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit 

megtéríteni.  

11. §(6) A 2012. december 31. előtt érvényes a beépített hő- és füstelvezető rendszerek 

telepítését, javítását, karbantartását végzők foglalkozási ágra vonatkozó tűzvédelmi 

szakvizsga bizonyítvány az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott foglalkozási ág szerinti 

tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványnak felel meg.  
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1.5. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek 

forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről:  

2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. melléklet.  

2. cikk Fogalom meghatározások E rendelet alkalmazásában:  

1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és 

amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető 

követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét;  

2. „készlet”: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba 

hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen 

építeni; 

4. „alapvető jellemzők”: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre 

vonatkozó alapvető követelményekkel függnek össze;  

5. „építési termék teljesítménye”: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, 

szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye; 

11. „harmonizált szabvány”: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik 

európai szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság 

kérelme alapján elfogadott szabvány;  

13. „európai műszaki értékelés”: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői 

vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett 

dokumentált értékelése; 

II. FEJEZET TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT ÉS CE JELÖLÉS  

4. cikk Teljesítménynyilatkozat (1) Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék 

esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki 

értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék 

teljesítményére vonatkozóan.  

(2) Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében, vagy ha a termék 

megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a terméknek az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokban meghatározott alapvető jellemzők 

tekintetében nyújtott teljesítményével kapcsolatban csak olyan információt lehet bármilyen 

formában közölni, amely a teljesítménynyilatkozatban részletesen szerepel, kivéve azt az 

esetet, amikor az 5. cikkel összhangban nem készült teljesítménynyilatkozat.  

(3) A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési 

termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A tagállamok a gyártó által 

kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik, mindaddig, amíg fel 

nem merül ennek ellenkezője. 

6. cikk A teljesítménynyilatkozat tartalma  

(1) A teljesítménynyilatkozat – a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően – 

az építési termékek teljesítményét fejezi ki azok alapvető jellemzőinek vonatkozásában.  

(2) A teljesítménynyilatkozat különösen a következő információkat tartalmazza:  

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták;  
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b) az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 

V. mellékletben szereplő rendszer vagy rendszerek;  

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai 

műszaki értékelés hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;  

d) adott esetben a felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma, valamint azok 

a követelmények, amelyeknek a gyártó állítása szerint a termék megfelel.  

(3) A teljesítménynyilatkozat emellett az alábbiakat tartalmazza:  

a) az építési termék egy vagy több, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak 

megfelelő rendeltetése;  

b) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában a szóban forgó 

harmonizált műszaki előírások szerinti alapvető jellemzők jegyzéke; 

c) az építési termék teljesítménye legalább egy, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több 

rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében;  

d) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, adott 

esetben számítás eredményeképpen megadott teljesítménye azon alapvető jellemzőinek 

vonatkozásában, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően határoztak meg;  

e) az építési termék azon alapvető jellemzőinek teljesítménye, amelyek a termék 

rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatosak, figyelembe véve a termék rendeltetésével 

vagy rendeltetéseivel kapcsolatos azon rendelkezéseket, amelyek arra a helyre vonatkoznak, 

ahol a gyártó forgalmazni kívánja a terméket;  

f) a jegyzékben szereplő olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs NPD 

nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűk;  

g) ha a szóban forgó termékre kiadtak európai műszaki értékelést, az építési terméknek a 

vonatkozó európai műszaki értékelésben szereplő nyilatkozat szerinti valamennyi alapvető 

jellemzője vonatkozásában szintek vagy osztályok szerint, illetve leírásban kifejezett 

teljesítménye.  

(4) A teljesítménynyilatkozatot a III. mellékletben található minta felhasználásával kell 

kiállítani.  

7. cikk Teljesítménynyilatkozat mellékelése (1) Valamennyi forgalmazott termékhez 

mellékelni kell a teljesítménynyilatkozat egy példányát nyomtatott vagy elektronikus 

formában.  

Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasználónak szállítanak, elegendő, 

ha a szállítmányhoz a teljesítménynyilatkozat egy példányát mellékelik, akár nyomtatott, akár 

elektronikus formában.  

(2) A címzett kérésére rendelkezésére kell bocsátani a teljesítménynyilatkozat papírra 

nyomtatott példányát.  

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a teljesítménynyilatkozat másolatát a Bizottság által a 

60. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megállapítandó feltételek 

szerint az interneten is közzé lehet tenni. E feltételek többek között azt biztosítják, hogy a 

teljesítménynyilatkozat legalább a 11. cikk (2) bekezdésében említett időszakban 

hozzáférhető maradjon.  

(4) A teljesítménynyilatkozatot annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein kell 

rendelkezésre bocsátani, amelyben a terméket forgalmazzák. 
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14. cikk A forgalmazók kötelezettségei  

(1) A forgalmazók az építési terméknek a piacon történő forgalmazásakor az e rendeletben 

meghatározott követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.  

(2) A forgalmazók az építési termék forgalmazása előtt meggyőződnek arról, hogy előírás 

esetén a CE jelölés fel van tüntetve a terméken, a termékhez mellékelték a rendelet szerint 

szükséges dokumentációt, valamint a tagállam nyelvén/nyelvein írt, a felhasználók által 

könnyen érthető használati utasítást és biztonsági tájékoztatót. A forgalmazók meggyőződnek 

arról is, hogy a gyártó és az importőr betartotta a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 13. 

cikk (3) bekezdésében megállapított követelményeket.  

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel 

meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó 

követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, 

hogy a termék megfelel a kísérő teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő 

egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem 

helyesbítették. Továbbá, amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről 

a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.  

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy mindaddig, amíg egy építési termékért felelnek, a tárolási 

vagy szállítási feltételek nem veszélyeztetik a termék a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e 

rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek való megfelelését.  

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk 

forgalmazott építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az ebben a 

rendeletben szereplő más alkalmazandó követelményeknek, meghozzák a szükséges kiigazító 

intézkedéseket a szóban forgó építési termék megfelelőségének biztosítása érdekében, adott 

esetben pedig kivonják a forgalomból vagy visszahívják azt. Továbbá amennyiben a termék 

veszélyt jelent, erről tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, 

amelyeknek piacán forgalmazták a terméket, és részletes tájékoztatást adnak különösen az 

előírások megsértéséről és a megtett kiigazító intézkedésekről.  

(5) A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére rendelkezésre 

bocsátják az építési termék teljesítménynyilatkozatnak vagy az ebben a rendeletben szereplő 

más alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségének igazolásához szükséges minden 

információt és dokumentációt, az e hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett 

hatóság felkérése alapján a forgalmazók az általuk forgalmazott építési termékekből eredő 

kockázatok kiküszöbölésére szolgáló minden intézkedésben együttműködnek a hatósággal. 
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A 305/2011/EU Rendelet III. és V. melléklete (2014. június 16-tól hatályos változat lásd 

1.sz. mellékletben (BM OKF Tűzvédelmi Főosztály Budapest, 2014. augusztus 6.) 

III. MELLÉKLET 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  

Száma:…………. 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

2. Felhasználás célja(i): 

3. Gyártó: 

4. A meghatalmazott képviselő: 

5. Az AVCP-rendszer(ek): 

6. a.  Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):  

6.b. Az európai értékelési dokumentum: 

Európai műszaki értékelés: 

A műszaki értékelést végző szerv: 

Bejelentett szerv(ek): 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 

305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag 

a fent meghatározott gyártó a felelős.  

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

(név)……………………………. 

(hely)………………..helységben (kibocsátás dátuma)…………..-án/-én 

………………………….. 

(aláírás) 

……………………………. 
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A teljesítménynyilatkozatok kiállítására vonatkozó rendelkezések  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

Az alábbi útmutatás célja, hogy segítse a gyártókat a teljesítménynyilatkozat 305/2011/EU 

rendelet szerint történő kiállításában, az e mellékletben szereplő mintát (a továbbiakban: 

minta) követve. Az utasítások nem részei a gyártók által kiadandó teljesítmény 

nyilatkozatoknak és azok nem csatolandók e teljesítmény nyilatkozatokhoz. A teljesítmény 

nyilatkozatok kiállításakor a gyártó feladata:  

1. a minta szögletes zárójelbe nem helyezett szövegeinek és címsorainak újbóli megadása;  

2. az üresen hagyott helyek és a szögletes zárójelek felváltása a szükséges információ 

beszúrásával. A gyártók a teljesítménynyilatkozatba belefoglalhatják az arra a honlapra való 

hivatkozást, ahol a teljesítménynyilatkozat másolatát a 305/2011/EU rendelet 7. cikke (3) 

bekezdésének megfelelően közzétették. Ezt a 8. pont után lehet beilleszteni, vagy pedig 

bármely olyan helyre, ahol nem befolyásolja a kötelező információk olvashatóságát és 

egyértelműségét.  

2. RUGALMASSÁG  

Feltéve, hogy a teljesítménynyilatkozat kiállításához a 305/2011/EU rendelet 6. cikkében 

előírt kötelező információk egyértelmű, teljes és következetes módon vannak megadva, 

megengedett: 

1. a mintától eltérő forma használata;  

2. a minta pontjainak összevonása, azok együttes bemutatása révén; 

3. a minta pontjainak eltérő sorrendben való bemutatása, vagy egy vagy több táblázat 

használata;  

4. a minta egyes olyan pontjainak elhagyása, amelyek azon termék vonatkozásában nem 

relevánsak, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiállították. Ez mindenekelőtt azért indokolt, 

mert a teljesítménynyilatkozat mindig vagy a harmonizált szabvány, vagy pedig a termékre 

kiadott európai műszaki értékelés alapján készül, tehát a másik alternatíva nem releváns. Ezek 

az elhagyott szövegrészek érinthetik a meghatalmazott képviselővel vagy a megfelelő 

műszaki dokumentáció és az egyedi műszaki dokumentáció használatával kapcsolatos 

pontokat is;  

5. a pontok számozás nélkül történő bemutatása.  

Ha egy gyártó egy terméktípus különféle változatait lefedő teljesítménynyilatkozatot kíván 

kiadni, minden termékvariáció esetében legalább a következő elemek külön történő és 

egyértelmű felsorolása szükséges: a teljesítménynyilatkozat száma, az 1. pontban 

meghatározott azonosító kód és a 7. pontban szereplő, nyilatkozatban rögzített 

teljesítmény(ek).  

3. UTASÍTÁSOK A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ  

A teljesítménynyilatkozat száma: Ez a teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet 9. 

cikke (2) bekezdésében említett hivatkozási száma. A számot a gyártó határozhatja meg. Ez a 

szám megegyezhet a terméktípusnak a minta 1. pontjában meghatározott egyedi azonosító 

kódjával.  

1. pont  A 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett terméktípus 

egyedi azonosító kódja. A 305/2011/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében a CE jelölést 

követő, a gyártó által meghatározott egyedi azonosító kód a terméktípushoz, ennek 
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következtében pedig az építési termékek teljesítményszintjeihez vagy -osztályaihoz 

kapcsolódik, az azok vonatkozásában készített teljesítménynyilatkozatban jelzetteknek 

megfelelően. Ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy az építési termékek vevői, különösen a 

végfelhasználók egyértelműen azonosítani tudják az adott termék teljesítményszintjeit vagy -

osztályait. Ezért minden építési termék esetében, amelynek vonatkozásában 

teljesítménynyilatkozat készült, a gyártónak az egyedi azonosító kód révén - amely így a 

305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett hivatkozásként 

működik - meg kell adnia az adott terméktípust és a teljesítményszinteket vagy -osztályokat.  

2. pont  Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetésének vagy rendeltetéseinek 

felsorolása az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően.  

 3. pont  A 305/2011/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően a gyártók 

feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe.   

4. pont  Ezt a pontot csak akkor kell felvenni és kitölteni, ha meghatalmazott képviselőt 

jelöltek ki. Ebben az esetben a 305/2011/EU rendelet 12. cikke (2) bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására kijelölt meghatalmazott képviselő nevét és értesítési címét 

kell megadni.  

5. pont  Az építési termékeknek a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében előírt, a 

teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszere(i) számának 

megadása. Amennyiben több rendszer van, mindegyikről nyilatkozni kell.   

6a. és 6b. pont  Mivel a gyártó vagy a harmonizált szabványon alapuló vagy pedig a termékre 

kiadott európai műszaki értékelésen alapuló teljesítménynyilatkozatot állíthat ki, ez a két 

különböző, a 6a. és a 6b. pontban bemutatott eset alternatívaként kezelendő, amelyek közül 

csak egyiket lehet a teljesítménynyilatkozatban alkalmazni és kitölteni. A 6a. ponthoz tartozó 

esetben, amikor a teljesítmény harmonizált szabványon alapul, az alábbiakat kell megadni: a) 

a harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma (keltezéssel ellátott 

hivatkozás); valamint b) a bejelentett szerv(ek) azonosító száma. A bejelentett szerv(ek) 

nevének megadásakor lényeges, hogy a név az eredeti nyelven, más nyelvre való fordítás 

nélkül legyen megadva. A 6b. pont esetében, amikor a teljesítménynyilatkozat a termékre 

kiadott európai műszaki értékelésen alapul, az alábbiakat kell megadni: a) az európai 

értékelési dokumentum száma és kibocsátásának dátuma; b) az európai műszaki értékelés 

száma és kibocsátásának dátuma; c) a műszaki értékelést végző szerv neve; valamint d) a 

bejelentett szerv(ek) azonosító száma.   

7. pont  E pont értelmében a teljesítménynyilatkozatban fel kell tüntetni az alábbiakat: a) a 2. 

pontban feltüntetett egy vagy több rendeltetés vonatkozásában a szóban forgó harmonizált 

műszaki előírások szerinti alapvető jellemzők felsorolása; valamint b) minden alapvető 

jellemző esetében a nyilatkozatban rögzített teljesítményszintek vagy - osztályok szerint, vagy 

leírás útján, e jellemzőhöz kapcsolódóan, vagy olyan jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 

nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) betűk 

által. Ebben a pontban egy olyan táblázatot is lehet használni, amely minden lényeges 

termékjellemző vonatkozásában bemutatja a harmonizált műszaki előírások és a 

teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek közötti 

kapcsolatokat, valamint minden lényeges termékjellemzővel kapcsolatos teljesítményt. A 

teljesítményről világos és egyértelmű módon kell nyilatkozni. A teljesítményt ezért nem lehet 

a teljesítménynyilatkozatban kizárólag a vevők által alkalmazandó számítási képlet 

megadásával meghatározni. Továbbá a teljesítménynyilatkozatban a 

referenciadokumentumokban bemutatott teljesítményszinteket és - osztályokat kell bemutatni, 

amelyeket azonban nem lehet egyedül a teljesítménynyilatkozatban e dokumentumokhoz 

megadott hivatkozásokkal kifejezni. Különösen azonban az építési termékek szerkezeti 
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viselkedése fejezhető ki a megfelelő gyártási dokumentációk vagy a szerkezeti tervezési 

számításokra való utalás révén. Ebben az esetben a vonatkozó dokumentumokat a 

teljesítménynyilatkozathoz kell csatolni.  

8. pont  Ezt a pontot a teljesítménynyilatkozatba csak akkor kell felvenni és csak akkor kell 

kitölteni, ha a 305/2011/EU rendelet 36-38. cikke szerint a megfelelő műszaki dokumentációt 

és/vagy az egyedi műszaki dokumentációt használják azon követelmények azonosítására, 

amelyeknek a termék megfelel. Ilyen esetben e pont értelmében a teljesítménynyilatkozatban 

fel kell tüntetni az alábbiakat: a) az alkalmazott egyedi és/vagy megfelelő műszaki 

dokumentáció hivatkozási száma; valamint b) azok a követelmények, amelyeknek a termék 

megfelel. 

Aláírás  A szögletes zárójelben lévő részek kitöltése a szükséges információval és aláírás.  
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V. MELLÉKLET 

A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE  

1.   A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZEREK 

A gyártó elkészíti a teljesítménynyilatkozatot, és meghatározza a terméktípust a 

teljesítményállandóságnak a következő rendszerek szerint elvégzett értékelése és ellenőrzése 

alapján: 

1.1. 1+. rendszer:  

a)  a gyártó végzi: 

i. az üzemi gyártásellenőrzést; 

ii. a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint 

történő további vizsgálatát; 
 

b) A bejelentett terméktanúsító szerv az építési termék teljesítményének állandóságára 

vonatkozó tanúsítvány kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve 

visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján 

határoz: 

i. az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között 

mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró 

dokumentációja alapján; 

ii.  a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

iii.  az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és 

értékelése 

iv.  a gyártó üzemben vagy a gyártó raktárhelyiségeiben vett minták 

szúrópróbaszerű vizsgálata a bejelentett terméktanúsító szerv által. 
 

1.2. 1. rendszer:  

a) A gyártó végzi: 

 i. az üzemi gyártásellenőrzést;  

ii. a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő 

további vizsgálatát.  

b) A bejelentett terméktanúsító szerv az építési termék teljesítményének állandóságára 

vonatkozó tanúsítvány kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve 

visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján 

határoz:  

i. az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel), 

számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 

 ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 

 

1.3. 2+. rendszer:  
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a) A gyártó végzi:  

i. az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok (többek között mintavétel), 

számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a szóban forgó termék leíró dokumentációja 

alapján; 

 ii. az üzemi gyártásellenőrzést;  

iii. a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint 

történő vizsgálatát.  

b) A bejelentett üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés 

megfelelőségi tanúsítványának kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve 

visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján 

határoz:  

i. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;  

ii. az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 

 

1.4. 3. rendszer:  

a)  a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;  

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a teljesítmény értékelését vizsgálatok (többek 

között a gyártó által végrehajtott mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy 

az építési termék leíró dokumentációja alapján. 

1.5. 4. rendszer:  

a) A gyártó végzi: 

 i. az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok, számítások, táblázatba 

foglalt értékek vagy a szóban forgó termék leíró dokumentációja alapján; 

 ii. az üzemi gyártásellenőrzést.  

b) A bejelentett szerveknek ebben az esetben nincsen feladatuk. 

1.6. Azok az építési termékek, amelyekre európai műszaki értékelést állítottak ki Az 1+., 

az 1. és a 3. rendszerben feladatokat ellátó bejelentett szervek, csakúgy, mint a 2+. és a 4. 

rendszerben feladatokat ellátó gyártók a szóban forgó építési termék vonatkozásában 

kiállított európai műszaki értékelést a termék teljesítményértékelésének tekintik. Ezért a 

bejelentett szerveknek és a gyártóknak nem kell elvégezniük az 1.1. b) i., az 1.2. b) i., az 

1.3. a) i., az 1.4. b), illetve az 1.5. a) i. pontban említett feladatokat. 

2.   A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBE ÉS ELLENŐRZÉSÉBE 

BEVONT SZERVEK 

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont, 

bejelentett szervek funkcióját illetően különbséget kell tenni a következők között: 

(1) terméktanúsító szerv: a VII. fejezet szerint a teljesítményállandóság tanúsításának céljára 

bejelentett szerv;   

(2) üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv: a VII. fejezet szerint az üzemi gyártásellenőrzés 

tanúsításának céljára bejelentett szerv;   
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(3) laboratórium: a VII. fejezet szerint az építési termékek teljesítményének mérésére, 

vizsgálatára, tesztelésére, kiszámítására vagy más módon történő ellenőrzésére bejelentett 

szerv. 

3.   HORIZONTÁLIS BEJELENTÉSEK: OLYAN ALAPVETŐ JELLEMZŐK, AMELYEK 

ESETÉBEN NEM KÖTELEZŐ A VONATKOZÓ HARMONIZÁLT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS 

1.Tűzzel szembeni viselkedés. 

2.Tűzállóság. 

3.Kültéri tűzzel szembeni viselkedés. 

4. Akusztikai teljesítmény.  

5.Veszélyes anyagok kibocsátása. 
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1.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól:  

2. § 5., 9., 13-18., 3. §, 4. § (1)-(3), (4) a)-c), g), (5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 35. cím 5-12. pont.  

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

5. elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely 

az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a 

terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás, 

9. építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények, 

13. lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék 

tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti 

szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető 

követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához 

nélkülözhetetlen, 

14. nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre 

vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat 

alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett 

felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá 

meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert, 

15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 

amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, 

hitelesen igazolja, 

16. termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú 

alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy 

ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország 

területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély, 

17. tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre 

vonatkozó rendeltetés. 

18.
1
 tűzvédelmi célú építési termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás 

megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének 

megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező 

építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány 

vagy európai műszaki értékelés. 

3. Elvárt műszaki teljesítmény 

3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt 

követelményeket, ha 

a)
2
 a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak 

szerint állapítja meg a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt 

teljesítményét, és 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.352407#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.352407#foot2
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b) a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék 

gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, 

beépítésére vonatkozó előírásait is. 

(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését 

a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat, 

b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe 

tervezett építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal 

c) tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

(a továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye 

igazolja. 

(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési 

termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a 

követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt. 

(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely 

önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön 

létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során 

keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban 

az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. 

(5)
5
 Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék 

vagy készlet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, ha 

a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő 

műszaki jellemzőiben nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van 

harmonizált szabvány, európai műszaki értékelés vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy 

b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy 

nemzeti műszaki értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék 

vagy készlet beépítés céljára jellemző teljesítménye meghatározható. 

(6) Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési 

terméket, készletet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az építési termékek 

vonatkozásában hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és 

megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet egyedi terméknek minősül-e. 

4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai 

4. § (1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét 

a) az építési termék építményben való felhasználásának módja, 

b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az 

üzemeltetéséből származó hatások, 

c) az építményt érő várható hatások, és 

d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre 

vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok 

figyelembevételével határozza meg. 

(2) Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-

műszaki dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.352407#foot5
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bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési szerződésben kell meghatározni. 

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az 

egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a 

termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az 

elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. 

(4) Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, 

hanem az építési termékekre vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az 

építészeti-műszaki dokumentáció az építménybe betervezett építési termékek elvárt 

teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza: 

a) a tartószerkezet – előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén – 

aa) anyagának megjelölését, főbb méreteit, 

ab) alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert; 

b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából 

legjellemzőbb elvárt teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban 

hivatkozott szabvány követelményt állapít meg; 

c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából 

legjellemzőbb elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott 

szabvány tűzvédelmi (pl. tűzállósági határérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. 

hőátbocsátási tényező), zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg; 

g) műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes 

vagy bontott építési termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, 

kiegészítő szerkezeti elemeinek leírását. 

(5) A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése 

során az elvárt műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési 

termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez 

elegendő információt kell tartalmaznia. 

(6) Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód 

függvényében lényeges terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki 

teljesítményét a tervező ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek 

függvényében eltérhet. 

5. A teljesítmény igazolása 

5. § (1) Az építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe 

akkor építhető be, ha termék teljesítményét 

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek 

esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, 

vagy 

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés 

szerinti 

teljesítménynyilatkozat igazolja. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem 

harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je 
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előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt 

dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető 

termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság 

értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. 

melléklete szerinti rendszere meghatározható. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége 

nem szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó – 

választása szerint – a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú 

betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti műszaki értékelést, vagy a 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén 

történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet. 

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai 

szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az 

alábbi adatokat és információt tartalmazza: 

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták, 

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek 

vagy rendszereknek megfelelően, 

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés 

vagy a 11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát, 

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját, 

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető 

jellemzők felsorolását, 

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés 

szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével, 

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás 

eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre 

vonatkozóan, 

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs 

megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs 

meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni; 

i) a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe. 

(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben 

felsorolt esetekben a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. 

pontja szerinti kijelölt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelölési területük kiterjed a 

teljesítménynyilatkozat alapját képező szabványra vagy a szervezet az adott termékkörben 

nemzeti műszaki értékelés kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki 

engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek. 

7. § (1) Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemléki 

védelem alatt álló építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes 

építési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll 

rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az 

építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése 
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megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, 

szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes 

teljesítménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ha 

a) ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti, 

b) ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más 

körülmények indokolják. 

(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki 

európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer 

alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, az (1) bekezdés szerinti 

mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, 

szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan 

igénybe vette. 

(4) A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) 

bekezdésben előírt, az építési termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi 

módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni: 

a) számítás, 

b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása, 

c) számítógépes szimuláció, 

d) tudományos kutatás eredménye, 

e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy 

f) az a)–e) pontban foglaltak elemzése, értékelése. 

(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati 

eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. A BM OKF engedélye legfeljebb 2018. 

december 31-ig érvényes. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan 

harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az 

engedély hatályát veszti. 

7. A kölcsönös elismerés szabályai 

10. § Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó 

harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely 

tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, 

illetve forgalomba hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési 

termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési 

termékek az e rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és 

egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében. 

8. Záró rendelkezések 

12. § Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–

GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott 

építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig 

hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok 

vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására. 
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1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez 

Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai  

(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott 

termékkörönként) 

 

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek 

  A B 

SORSZÁM TERMÉKTULAJDONSÁG FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

5 Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak  

5.1 Működési megbízhatóság 

minden felhasználási területre 
5.2 Válaszkésleltetés 

5.3 Telepítési biztonság 

5.4 Füstszivárgás 

5.5 
Mechanikai stabilitás állandó 

hőmérsékleten 

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

5.6 
Mechanikai stabilitás szabványos 

hőmérsékleten 

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

6. Füst- és hőszabályozó rendszerek: természetes hő-és füstelvezető berendezések 

6.1 
Névleges működtetési 

feltételek/érzékenység 

minden felhasználási területre 

6.2 Válaszkésleltetés 

6.3 Működési megbízhatóság 

6.4 Füst elszívásának hatékonysága 

6.5 
Aerodinamikai szabad 

keresztmetszet 

6.6 
Működőképesség tűz esetén olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

6.7 Mechanikai stabilitás 

minden felhasználási területre 6.8 
Nyitási képesség környezeti 

feltételek mellett 

6.9 Tűzvédelmi osztály 

7 Füst- és hőszabályozó rendszerek: kényszeráramoltatású hő-és füstelvezető berendezések 

7.1 Válaszkésleltetés 
minden felhasználási területre 

7.2 Működési megbízhatóság 

7.3 
Működési időtartam állandó magas 

hőmérsékleten 

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

7.4 Nyitási képesség környezeti minden felhasználási területre 
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feltételek mellett 

7.5 Motor hőmérsékleti osztály 

8 Épületek szellőztetése: tűzgátló csappantyúk 

8.1 Aktiválási feltételek/érzékenység 

minden felhasználási területre 8.2 Válaszkésleltetés 

8.3 Működési megbízhatóság 

8.4 
Tűzállósági teljesítmény olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

8.5 Korrózióvédelem erős korróziónak kitett környezetben 

8.6 Aerodinamikai teljesítmény minden felhasználási területre 

9 Füst- és hőszabályozó rendszerek: nyomáskülönbséges rendszerek (szerelvények) 

9.1 Aktiválási feltételek/érzékenység 

minden felhasználási területre 

9.2 Válaszkésleltetés (válaszidő) 

9.3 Működési megbízhatóság 

9.4 Füst- és hőelszívás hatékonysága  

9.5 Teljesítményparaméterek tűz esetén 

9.6 Nyomás alatti teljesítmény 

9.7 Tűzállóság – Integritás E 

9.8 Tűzállóság – Szigetelés I 

9.9 Tűzállóság – füstszivárgás 

9.10 Tűzállóság – Mechanikai stabilitás 

9.11 
Tűzállóság – karbantartása 

keresztmetszet 

10 Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelvezetők 

10.1 Mechanikai stabilitás 
minden felhasználási területre 

10.2 Füstszivárgás 

10.3 
Mechanikai stabilitás szabványos 

hőmérsékleten 

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

10.4 
Tűzállósági teljesítmény olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 

amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

10.5 Aerodinamikai teljesítmény minden felhasználási területre 

11 Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelszívó csappantyúk 

11.1 Aktiválási feltételek/érzékenység 

minden felhasználási területre 11.2 Válaszkésleltetés 

11.3 Működési megbízhatóság 

11.4 Tűzállósági teljesítmény olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, 
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amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel 

11.5 Korrózióvédelem erős korróziónak kitett környezetben 

11.6 Aerodinamikai teljesítmény minden felhasználási területre 

12 Füst- és hőszabályozó rendszerek: energiaellátások 

12.1 Működési biztonság 

minden felhasználási területre 12.2 Teljesítményparaméterek tűz esetén 

12.3 Válaszkésleltetés 
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1.7. Magyarországon érvényes teljesítménynyilatkozattal forgalmazott legalább két-két 

különböző természetes és gépi hő- és füstelvezető termék telepítésére, javítására, 

karbantartására kiadott gyártói útmutatón, utasításon keresztül a hő- és füstelvezető 

rendszerek bemutatása.  

Lásd csatolva 2.számú mellékleteket 

Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelvek a hő- és füstelvezető rendszerek telepítésére, 

felülvizsgálatra, javítására, karbantartására vonatkozó részei:  

1.8. Hő és füst elleni védelem TvMI.  

Lásd csatolva 3. sz. melléklet  

1.9. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI.  

Lásd csatolva 4. sz. melléklet 

VONATKOZÓ RÉSZEK: 

I. MŰSZAKI MEGOLDÁSOK  

1. BEVEZETÉS  

1.1. E Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) tárgya a felülvizsgálat, karbantartás jogszabályi 

követelményeit kielégítő műszaki megoldások és módszerek ismertetése.  

1.2. A Ttv. 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető  

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,  

b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy  

c) 1a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos 

biztonsági szintet a tervező (karbantartó) igazolja 

 

A KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELVEK  

Megjegyzés: Az e szakaszban leírtak nem vonatkoznak a villámvédelemre és azokra a villamos 

berendezésekre, amelyek nem egy-egy jól körülhatárolható tűzvédelmi rendszer, berendezés – pl. 

tűzjelző berendezés – részét képezik (ld. még 8.2.1. pont). A villámvédelem és a villamos berendezés 

karbantartására és felülvizsgálatára az itt leírtaktól eltérő feltételek vonatkoznak.  

3.1. A tűzvédelmi műszaki megoldás működőképességének biztosítása a meghibásodások megelőzése 

érdekében szükséges: 

 3.1.1. Az üzemeltetői ellenőrzés feltételeinek megteremtése és a tennivalók pontos meghatározása. 

1Megjegyzés: Az időszakos felülvizsgálatot, karbantartást végző vállalkozás tud tájékoztatást adni az 

üzemeltetői ellenőrzés kapcsán elvégzendő tennivalókról.  

3.1.2. A tűzvédelmi műszaki megoldások kezelésére, használatára történő kioktatás.   

3.1.3. A karbantartói tevékenység feltételeinek megteremtése.  

 3.1.4. A gyártói utasítások szerinti eredeti alkatrész csere. A gyártó megszűnése esetén a megfelelő 

minőségű helyettesítő alkatrész biztosítása. Ez vonatkozik az előre nem látható meghibásodásból 

eredő alkatrészek cseréjére is.  

3.1.5. A karbantartó a működőképesség vizsgálata mellett vizsgálja a tűzvédelmi műszaki megoldás 

általános állapotát, a biztonságos működés feltételeit, ezzel biztosítva az esetleges járulékos károk 

megelőzését.  

3.1.6. A kötelezően cserélendő alkatrészeket a gyártói előírás határozza meg.  

3.1.7. A kötelező alkatrészcserék minden esetben a hazai és az európai jogszabályok, szabványok 

előírt periódusai alapján történnek. Ezek hiányában a gyártói előírások szerint cserélendők.  

3.1.8. A tűzvédelmi műszaki megoldáshoz előírt kötelező alkatrészcseréket, a szavatosságot és a 

beépítést figyelembe véve lehet a következő ellenőrzéssel összevonni.  
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3.1.9. A működtetést biztosító lejárt szavatosságú alkatrészekkel, a munka- és balesetvédelem 

betartásával éles funkciópróbát lehet tartani. Megjegyzés: A különböző tűzvédelmi műszaki 

megoldások hatékony, célszerinti és biztonságos működtetése érdekében a létesítményben lévő 

tűzvédelmi műszaki megoldásokat különböző jogosultságú, a beavatkozási szintnek megfelelően 

kioktatott és képzett személyek üzemeltetik. A beavatkozási szinteket az A melléklet tartalmazza.  

4. AZ ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI  

Megjegyzés Az e szakaszban leírtak nem vonatkoznak a villámvédelemre és azokra a villamos 

berendezésekre, amelyek nem egy-egy jól körülhatárolható tűzvédelmi rendszer, berendezés – pl. 

tűzjelző berendezés – részét képezik (ld. még 8.2.1. pont). A villámvédelem és a villamos berendezés 

karbantartására és felülvizsgálatára az itt leírtaktól eltérő követelmények vonatkoznak.  

1 4.1. A dokumentálás A felülvizsgálati és karbantartási tevékenység minden eleme rögzítendő, 

meghatározva a próba típusát, a tesztelt eszközt és a próba eredményét. Megjegyzés: A karbantartó 

szervezet karbantartási tevékenységét részletező dokumentum javasolt őrzési ideje: 5 év. 4.2. A 

létesítményvezető tájékoztatása A karbantartó szervezet minden karbantartást megelőzően értesíti, 

tájékoztatja az üzemeltetőt a beavatkozás körülményeiről, annak érdekében, hogy az üzemeltető 

megítélhesse és a szükséges intézkedéseket végrehajthassa a létesítmény biztonságos működése 

érdekében. 4.3. Cserealkatrészek biztosítása A karbantartó szervezet rendelkezik a biztonságos 

működéséhez szükséges eszközökkel, készletekkel vagy ezek beszerzési lehetőségével. 4.4. Az 

időszakos felülvizsgálatok, karbantartások átláthatósága 4.4.1. A létesítmény felelőse és a jogosult 

személy a munka megkezdésekor egyezteti a tűzvédelmi műszaki megoldás (rendszer) állapotát, majd 

a befejezésekor a cserélt alkatrészeket és a tűzvédelmi műszaki megoldás működési állapotát.  4.4.2. 

Megfelelő minősítés csak akkor állítható ki a tűzvédelmi műszaki megoldásról 

(eszközről/rendszerről), ha annak minden eleme működőképes. Ha bármely eleme a 

működőképességet károsan befolyásoló módon hibás, az kizáró ok. 4.4.3. A jogosult személy a nem 

működő tűzvédelmi műszaki megoldást megjelöli és az üzemeltető meghatározza (jogosult személy 

közreműködésével) a kiesését ellentételező biztonsági megoldásokat. 4.4.4. Az időszakos 

felülvizsgálatról, karbantartásról, javításról készített dokumentum tartalmazza  a) a felülvizsgálati, 

karbantartási tevékenység leírását,  b) a tűzvédelmi műszaki megoldás állapotleírását,  c) a hivatkozás 

alapját (jogszabály, szabvány, gyártói leírás),  d) a megállapított, detektált hiba leírását, feltételezett 

okát,  e) a cserélendő alkatrészeket,  f) a tűzvédelmi műszaki megoldás javítás utáni állapotát,  g) a 

következtetéseket, megoldási javaslatokat, h) sikertelen karbantartás, javítás esetén az újabb javítás 

várható idejét.   

Megjegyzés: 1Ha az üzemeltetési naplóval párhuzamosan a tűzvédelmi műszaki megoldás 

működéséről jegyzőkönyv készül, azt a jogosult személy 7 napon belül átadja az üzemeltetőnek. A g) 

pontban szereplő következtetések és megoldási javaslatok összeállításához tervező bevonása javasolt.  
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7. HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM  

7.1. Bevezetés  

7.1.1. Hő és füst elleni védelem eszközein ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása és javítása során 

a meglévő rendszer és rendszerelemek üzembiztos működésének biztosítása a cél.  

Megjegyzés:  A fejezetben található ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás és javítás feladat 

elemekhez kapcsolódó rendszer- és gyártóspecifikus ellenőrző lista kidolgozása a gyártói 

útmutatásnak megfelelően a fenti tevékenységet végző feladata.  

 

7.2. Az üzemeltetői ellenőrzés feltételei  

7.2.1. Az alábbi feltételek teljesülése az üzemeltetői ellenőrzések, karbantartások és javítások 

folyamatosan magas szakmai színvonalon tartását segítik elő. Ezekkel fokozható a berendezések 

üzembiztonsága és elkerülhetőek a működésből eredő nem várt események kockázata.  

7.2.1.1. A pneumatikus működtetési rendszerek nyomáspróbáit javasolt szén-dioxiddal, nitrogénnel 

vagy szárított levegővel végezni, hogy a nehezen ellenőrizhető belső korróziót elkerüljük. Az 

alkalmazott technológiák, idő- és nyomásértékek tekintetében a gyártók előírásai a mérvadóak.  

7.2.1.2. A karbantartást, valamint javítást végző reakció ideje legyen a lehető legrövidebb a 

működőképesség folyamatos fenntartása valamint az elműködést követő esetleges károk (pl. beázás, 

szélkárok) enyhítése végett.  

7.2.1.3. A karbantartást, valamint javítást végző birtokában legyen az általa javított illetve 

karbantartott rendszerek gyártóművi utasításainak.  

7.2.1.4. A műszeres mérések kalibrált mérőeszközökkel végzendők. A szükséges mérőeszközök 

típusát és jellemzőit az egyes rendszerek gyártóművi utasításai alapján lehet megválasztani.   

7.2.1.5. A karbantartásokhoz és javításhoz szükséges speciális szerszámokat az adott rendszer 

gyártójának javaslatai és előírásai szerint alkalmazza a munkálatok végzője. Ez különösen fontos a 

kalibráció és újraélesítés eszközei esetében.  

7.2.1.6. A jogosult személy rendelkezik az általa használt veszélyes eszközök (nyomástartó edények, 

pirotechnikai eszközök, akkumulátorok) biztonságtechnikai adatlapjával. Kiszerelésük után azok 

megsemmisítéséről illetve ártalmatlanításáról megfelelőképpen gondoskodik.  

7.3. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás módszerei, eljárásai 

 7.3.1. Természetes hő- és füstelvezetés  

7.3.1.1. Hő- és füstelvezető és légutánpótló szerkezetek időszakos felülvizsgálata, karbantartása  

7.3.1.2. Általános feladatok   

a) Szemrevételezéssel a szerkezet általános állapotának vizsgálata (homlokzaton és/vagy tetőn)  

b) Nyitáspróba során meggyőződni arról, hogy a működés során a vészhelyzeti állapotát felveszi-e a 

szerkezet  

c) A hő- és füstelvezető hatékonyságát akadályozó tényezők vizsgálata (belógó tárgyak, kitakarások 

stb.)  

d) A füstelvezető szerkezet rögzítésének vizsgálata  

e) Az önműködő nyitást biztosító thermoelemek vizsgálata (thermoautomata, hőolvadó biztosíték) 

f) A füstelvezető szerkezetet alkotó elem vizsgálata (zárak, vasalatok, munkahengerek, motorok stb.)  

g) Az azonos füstszakaszban lévő füstelvezetők nyitási idejének ellenőrzése méréssel 

h) A füstelvezető záródásának és a zárás rögzülésének ellenőrzése.  

7.3.1.2.1. Feszített állapotú füstelvezető és légpótló szerkezetek esetében az általános feladatokon 

felüli vizsgálati feladatok:  

a) A gázrugós teleszkópok állapotának és beszerelési irányának vizsgálata.  

b) A csigák és a bowdenek állapotának vizsgálata.  

7.3.1.2.2. Pneumatikus működésű füstelvezető és légpótló szerkezetek esetében az általános 

feladatokon felüli vizsgálati feladatok:  

a) A készenléti és a vészhelyzeti állapotban történő megfelelő pozíció rögzítés ellenőrzése 

 b) A munkahengerek állapotának vizsgálata  

7.3.1.2.3. Elektromos működésű füstelvezető és légpótló szerkezetek esetében az általános feladatokon 

felüli vizsgálati feladatok:  

a) 1A villamos bekötések általános állapotának vizsgálata  

b) 1A villamos motorok szemrevételezése  
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7.3.1.3. Távműködtetés  

7.3.1.3.1. A távműködtetés vizsgálatának általános feladatai  

a) Megállapítani a távműködtetési hálózat integritását  

b) Szemrevételezéssel vizsgálni a távműködtető rendszer állapotát (pneumatikus csőhálózat 

vonalvezetését, hajlítási ívek kialakítását, korróziómentességét, rögzítését, bowdenek, csigák, 

feszítőelemek, védőburkolatok stb.) és 2,5 m-es magasság alatt a sérülésveszély megelőzése érdekében 

szerelt védőcsövek állapotának ellenőrzése.  

7.3.1.3.2. Mechanikus távműködtetés esetén az általános feladatokon felüli vizsgálati feladatok:  

a) Távműködtetés ellenőrzése: védelem, rögzítés, beépítés magassága, a bowden hossza, csigák száma, 

stb.)  

b) A bowden és a csigák megfelelőségének ellenőrzése  

7.3.1.3.3. Pneumatikus távműködtetés esetén az általános feladatokon felüli vizsgálati feladatok:  

a) A csőhálózat légtömörségének vizsgálata  

b) Csövek és csatlakozások vizsgálata  

7.3.1.3.4. Elektromos távműködtetés esetén az általános feladatokon felüli vizsgálati feladatok:  

a) 1A villamos kötések vizsgálata  

b) A vezetékek típusának és minőségének vizsgálata: kábelek szigetelése és korróziójának vizsgálata  

7.3.1.4. Vezérlés  

7.3.1.4.1. Vezérlő központok, kézi vésznyitó szerkezetek vizsgálatának általános feladatai: 

Megjegyzés: A vezérlő szerkezetek vizsgálatakor a teljes működési ciklus vizsgálata szükséges. 

 a) Szemrevételezéssel vizsgálni a vezérlő központok és kézi vésznyitók állapotát 

(korróziómentességét, rögzítését, elhelyezés, mechanikai védettség, stb.)  

b) A vezérlő központok és kézi vésznyitók hozzáférhetőségének megállapítása.  

c) A gyártói előírások szerinti karbantartási feladatok elvégzése.  

d) A plombák és az ellenőrzési matricák sértetlenségének vizsgálata, és azok információ tartalmának 

ellenőrzése.  

e) Kézi nyitáspróba elvégzése.  

f) Automatikus nyitáspróba elvégzése.  Megjegyzés: Ezt lehetőség szerint célszerű a beépített tűzjelző 

berendezés karbantartásával összehangolni.  

g) A gyártói utasításokat tartalmazó feliratok ellenőrzése, szükség szerint biztosítása, pótlása. 

h) Portalanítás és az elektromágneses modulok tisztítása a gyártói előírásoknak megfelelően. 

 i) Az újraélesítés ellenőrzése.  

7.3.1.4.2. Mechanikus vésznyitó szerkezetek esetében az általános feladatokon felüli vizsgálati 

feladatok: A bowden csévélési irányának ellenőrzése. 

 7.3.1.4.3. Pneumatikus vésznyitó szerkezetek esetében az általános feladatokon felüli vizsgálati 

feladatok: 

 a) A deklarált nyomásérték ellenőrzése a vésznyitó és a füstelvezető között. 

 b) A nyomásleeresztő ellenőrzése pneumatikus újraélesítés, illetve szellőztető funkció esetén. 

 c) A felszúrószelep és – tű integritásának ellenőrzése.  

d) A napi komfort szellőztető funkció működtetése. A vésznyitással egyidejű szellőztetési funkció 

„zárás” parancs működő-képtelenségének ellenőrzése.  

e) A CO2-es patron töltetnagyságának és a rendszer kapacitásigényének ellenőrzése a gyártói 

karakterisztikák figyelembe vételével (darabszám, súly, stb.).  

7.3.1.4.4. Elektromos vésznyitó szerkezetek esetében az általános feladatokon felüli vizsgálati 

feladatok:  

a) 1A villamos kábelek és bekötések vizsgálata.  

b) A távvezérlés kimenő és bejövő feszültségének mérése. c) Komfort szellőztető funkció ellenőrzése 

működtetéssel. Megjegyzés: Amennyiben a komfort szellőzés és a hő- és füstelvezetés egy rendszert 

alkot.  

7.3.1.5. Energiaellátás  

7.3.1.5.1. Pneumatikus 

7.3.1.5.1.1. Általános feladatok  
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a) A pneumatikus energiaellátást biztosító műszaki megoldások karakterisztikájának és kalibrálásának 

ellenőrzése a füstelvezetők, illetve a frisslevegő pótló szerkezetek nyitási igényének figyelembe 

vételével.  

b) A gyártói előírások szerinti karbantartási feladatok elvégzése. Megjegyzés: A működési próbák 

ellenőrzése során fokozottan figyelni kell arra, hogy: a) a pneumatikus vezetékrendszer fagymentes 

belső térben, vagy a fagyveszélytől megfelelő védelemmel biztosítva legyen b) a pneumatikus 

vezetékrendszer mechanikus védelme a padlószinttől 2,5 m magasságig mindig biztosított és hatékony 

legyen c) a pneumatikus vezetékrendszer ne károsodhasson  

7.3.1.5.1.2. Egyszer használatos pneumatikus energiaellátás (patron, vagy palack)  

a) A vezetékrendszerben lévő vésznyitási nyomásérték nagyságának ellenőrzésére megfelelő eszközt, 

pl. nanométert lehet használni. Ezzel a megoldással egyben a vezetékrendszer légtömörségének 

ellenőrzése is megoldható.  

b) Az egyszer használatos élesített és tartalék CO2-es patronok töltőtömege nem csökkenhet az eredeti 

nettó töltőtömeg 95%-a alá. Ezt a karbantartás során méréssel lehet ellenőrizni.  

7.3.1.5.1.3. Folyamatos (permanens) pneumatikus energiaellátás  

a) Nyomásellenőrzés (a kijelölt minimális és maximális nyomásérték között)  

b) Az utánpótlás nélkül rendelkezésre álló pneumatikus tartalékenergia elegendőségének ellenőrzése. 

(pl. sűrített levegő tartály)  

c) A mérő és jelző eszközök működésének ellenőrzése. 

d) A normál és a tartalék energiaellátás közötti átváltás ellenőrzése. 

 7.3.1.5.1.4. Limitált pneumatikus energiaellátás  

a) Nyomásellenőrzés (a kijelölt minimális és maximális nyomásérték között) 

 b) A rendelkezésre álló pneumatikus tartalékenergia elegendőségének ellenőrzése. (pl. sűrített levegő 

tartály) 

c) A tartalék energia mennyiségét mutató helyi mérő és jelző eszközök működésének ellenőrzése. 

1Megjegyzés: A vésznyitást biztosító pneumatikus tartalék energia mennyisége elegendő, ha a 

kiszolgálandó füstelvezetők és frisslevegő pótlók három vészhelyzeti pozícióba állását és a köztes 

visszaélesítéshez szükséges energiát biztosítja. Erről próbával, ill. számítással lehet megbizonyosodni. 

7.3.2. Gépi hő- és füstelvezetés, füstmentesítés  

7.3.2.1. Csappantyúk, zsaluk és frisslevegő utánpótlók vizsgálati feladatai 

a) Szemrevételezéssel a szerkezet általános külső állapotának, környezetének vizsgálata készenléti 

állapotban b) Hőre habosodó vagy duzzadó (intumescent) tömítés meglétének ellenőrzése   

c) Működési és újraélesítési próba minden egyes távvezérelt egységnél.  

d) Rács meglétének és integritásának vizsgálata.  

e) A csappantyú jelzésének ellenőrzése a felügyeleti központon  

f) A csappantyúhoz vezetett betáp kábelek sérülésmentességének vizsgálata.  

g) A végálláskapcsoló kábelek sérülésmentességének vizsgálata.  

h) A motorvédő burkolat sérülésmentességének vizsgálata.  

i) A csappantyú záródásának és nyitásának ellenőrzése. 

 j) A korrózió vizsgálata.  

k) A csappantyú nyitási és zárási idejének ellenőrzése.  

l) A végálláskapcsoló jelének ellenőrzése a felügyeleti központon.  

7.3.2.2. Ventilátorok vizsgálati feladatai  

7.3.2.2.1. szemrevételezés  

a) berendezés általános állapota  

b) szennyeződések, lerakódások  

c) laza, hiányzó alkatrészek  

d) mechanikai károsodások (deformációk, szakadások, stb.)  

e) forgásirány f) alkalmasság (adott eszköz alkalmas-e a feladatra)  

7.3.2.2.2. zajosság, zaj típus meghatározása rendellenes zajok észlelése (mechanikusan súrlódó, 

csapkodó, zörgő nem megfelelő üzemre utaló hangok)  

7.3.2.2.3. 1villamos mérések  

a) feszültségmérés  

b) hálózati feszültség  
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c) vezérlő feszültségek  

d) földelések ellenőrzése  

e) áramfelvétel mérés 

f) villanymotor áramfelvétele  

g) ellenállásmérés  

h) kábelszakadások  

i) szenzorok értékei  

7.3.2.2.4. légtechnikai mérések  

a) légsebesség mérés (térfogatáram számítás)  

b) nyomásmérés  

7.3.2.2.5. mechanikai mérések  

a) nyomatékmérés  

b) egyes gépelemek (pl. csavarok) előírt meghúzási nyomatékának ellenőrzése  

c) hézagmérés  

d) gépelemek előírt távolságnak mérése  

e) rezgésmérés 

f) csapágyhiba  

g) kiegyensúlyozatlanság  

h) hibás rögzítés 

 i) fordulatszámmérés  

j) motorhiba  

k) bekötési hiba 

l) vezérlés hiba 

 m) tápfeszültség hiba  

7.3.2.2.6. Karbantartási eljárások  

a) tisztítás  

b) kenőanyagok pótlása   

c) csapágycsere  

d) járókerék csere  

e) motorcsere  

Megjegyzés: A karbantartási eljárások a gyártó előírásai alapján történik. 

II. MELLÉKLETEK  

„ A „melléklet 

Beavatkozási szintek 

 1. szint Hozzáférést biztosít a tűzvédelmi műszaki megoldásokhoz. (Tűzjelzők, hő-és és 

füstelvezetők, kézi indításának működtetése, tűzoltó készülékek használata, amely minden ember 

számára korlátlan hozzáférést biztosít.)  

2. szint Azon személyek, akik munkakörükből eredően kötelesek reagálni és megkeresni a tűzjelzés 

vagy a hiba forrását, oly módon is, hogy elzárt térbe bejutva a szükséges eszközzel beavatkozzon. (Pl. 

felügyelet általános felelősséggel – a tűzjelző berendezés felügyeletét ellátó személy)  

3. szint A tűzvédelmi műszaki megoldás üzemeltetésére, üzemeltetői ellenőrzésére képzett és 

felhatalmazott személy, aki a beavatkozások következményeivel is tisztában van és képes a tűzvédelmi 

rendszer állapotának módosítására, s újból alaphelyzetbe állíthatja azt. (Specifikus tudást – kulcs, kód 

– feltételez.)  

4. szint A felülvizsgálatra és karbantartásra felhatalmazott személy, aki a rendszer gyártói utasítások 

szerinti üzembe helyezésére és/vagy karbantartásra kiképzett és képes az általános valamint rendszer 

specifikus eszközök használatára. (A jó működés biztosításához szükséges beavatkozások, mérések és 

az előre tervezett alkatrészcserék végrehajtása. Lehetővé teszi a beállított paraméterek 

megváltoztatását.) Pl.: Az elektronikus panelcsere a gyártó által biztosított azonos panelre.  

5. szint A gyártó által felhatalmazott személy, aki az eddigi összes beavatkozásra jogosult és ezen túl 

nem csak panelcserére, hanem egyes elemek megbontással történő cseréjére, javítására is jogosult.   

6. szint Gyártói szint.  

A1 melléklet I 
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Időszakos felülvizsgálat, karbantartási szerződés  

A1.1. Időszakos felülvizsgálat, karbantartási szerződés tartalma A karbantartó szervezetek 

karbantartási szerződésben írásban rögzítik, hogy a karbantartásra szerződő fél: A1.1.1. Rendelkezik 

olyan szervezeti felépítéssel, amellyel képes az adott tűzvédelmi műszaki megoldások megfelelő 

minőségű karbantartására. A1.1.2. Az általa a szerződésben foglalt tevékenységre rendelkezik-e 

megfelelő felelősségbiztosítással. A1.1.3. Bizonyítja az általa vállalt tevékenységre vonatkozó 

képességét (időben, kompetenciában és eszközökben) a szerződés tárgyát képező tűzvédelmi műszaki 

megoldások karbantartásához, ennek érdekében rögzítik a szerződésben vállalt tevékenységre 

vonatkozó reakcióidőt, amely kiterjed arra is, hogy mennyi lehet a tűzvédelmi műszaki megoldások 

maximális kiesési ideje. A1.1.4. Szervezeti struktúrája, emberi erőforrásai, képessége megfelel a 

létesítmény biztonságos működési szükségleteinek. A1.1.5. Vállalja, hogy egyes résztevékenységek 

alvállalkozásba adása esetén a szerződő fél felelőssége nem változik. A1.2. A szerződés fő tartalmi 

elemei: A1.2.1. Specifikálja az érintett tűzvédelmi műszaki megoldás elemeinek listáját, A1.2.2. a 

tervezett szolgáltatás részleteit (pl. beavatkozások), A1.2.3. a felelősséget kizáró, korlátozó 

tényezőket, A1.2.4. a beavatkozási feltételeket, beleértve a logisztikai feltételeket is, A1.2.5. az üzemi 

területekre történő belépés feltételeit és egyéb speciális feltételeket, A1.2.6. az időszakos 

felülvizsgálatok, karbantartások gyakoriságát, A1.2.7. a dokumentumok fajtáját, leadásának módját, 

A1.2.8. a rendszerállapot leírását, jegyzőkönyveit. A1.3. A szerződés hatályba lépése A hatálybalépés 

időpontja az átadás, az üzembe helyezés, vagy a karbantartó szervezet váltásakor az új karbantartó 

szervezetnek történő átadás időpontja. 
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A felsorolt hatályos nemzeti szabványok hő- és füstelvezető rendszerek telepítésére, 

felülvizsgálatra, javítására, karbantartására vonatkozó részei:  

1.10. MSZ EN 12101 Füst- és hőszabályozó rendszerek.  

1.11. MSZ EN 1873 Előre gyártott tetőtartozékok  

 

Javasolt szakirodalom:  

1.12. Dr. Beda László PhD, Égés-és Oltáselmélet, SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar.  

1.13. MSZ EN 1366 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 

1.14. MSZ EN 13501-4 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. 

rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek 

felhasználásával  

 

Csatolt mellékletek: 

1. számú melléklet: 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások.  

2. számú mellékletek Hő- és füstelvezető termékek gyártói útmutató 

3. Hő és füst elleni védelem TvMI.2017.12.01. 

4. számú melléklet Felülvizsgálat és karbantartás TvMI. 2017.07.03. 


